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1. 総則 

市営新町住宅他建替え事業要求水準書（以下「要求水準書」という。）は、大館市（以

下「本市」という。）が「市営新町住宅他建替え事業」（以下「本事業」という。）の

実施に当たって、本事業を実施する事業者（以下「事業者」という。）に要求する施設

の設計、建設及び維持管理業務に関するサービス水準を示すもので、「設計業務要求水

準」「建設・工事監理業務要求水準」及び「維持管理業務要求水準」から構成される。

なお、PFI事業の持っている本来の特性である事業者の創意工夫、経営能力、技術的能力、

資金調達能力等を最大限に生かすため、各要求水準については、基本的な考え方を示す

のみとし、目標を達成するための方法及び手段等については、事業者の提案に委ねるも

のとする。 

 

1.1 本事業の目的 

本市では、建設後 50 年以上が経過し、老朽化が著しい、市営新町・中町・向町住

宅の既存の３住宅（以下「既存住宅」という。）について、現在の敷地における建

替え（以下、建替え住宅を「本住宅」という。）を計画している。また、既存住宅

には、入居者のための集会施設が無く、地域住民からも憩い・休息の場が要望され

ており、入居者及び地域住民にも資する集会施設の本住宅への併設を計画している。 

本事業の実施に当たっては、民間の優れた企画力・技術力を導入し、効率的かつ

効果的な建設及び長期に渡る建築物等の維持管理を行うことにより、本市のニーズ

に対応する住宅の供給及び周辺地域と調和した良好な住環境の形成を図るものであ

り、また、地元企業の参画により、地域経済の活性化に資することを期待するもの

である。 

 

1.2 本事業の基本目標 

① 街なか居住の促進と中心市街地活性化への寄与 
大館市住生活基本計画において、既存住宅が立地する大館東地域の方針として、

「高齢者や定住希望者への街なか居住の促進」や「家族構成や年齢など様々な世

帯のニーズにあった住宅の整備」「都市基盤の整った良質な住宅や宅地の供給に

努め、魅力的な住まいづくりを促進し、地域の活性化や中心市街地再生に努める」

が掲げられている。また、一般市民アンケート（平成 20 年実施）によると、大

館東地域の居住継続意向や転入希望の割合は高くなっている。このため、本住宅

等の整備による街なか居住の促進や中心市街地活性化への寄与を目指すものと

する。 
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② ミックストコミュニティの形成 
既存住宅の入居者アンケート（平成 20 年実施）によると、回答者の多くが建

替え後も継続して入居することを希望しており、現在の入居者の 8 割以上が 60

歳以上であることを踏まえると、高齢者に配慮した住宅の整備が求められる。一

方、現在の大館東地域では 1、2 人世帯の割合が高いものの、中心市街地への居

住ニーズは高く、中心市街地活性化や少子化対策の観点から、若年層や子育て層

の支援強化が求められる。このため、本住宅に多様な世代や世帯構成の入居を図

り「ミックストコミュニティ」の形成を目指すものとする。 

③ 多様な入居者ニーズへの対応 
既存住宅の入居者アンケート（平成 20 年実施）によると、既存住宅に対する

不満として、建物の外観や水回りの設備の老朽化や、駐車場、駐輪場の不足が挙

げられている。また、現在の入居者のほとんどが高齢者であるとともに、子育て

層の入居を促進するうえでは、バリアフリーやユニバーサルデザインへの配慮が

求められる。このため、本住宅への入居が想定される多様な入居者ニーズへの対

応を図ることを目指すものとする。 

④ 近隣住宅への配慮 
本住宅は、既存住宅より規模が大きくなることが想定されるが、建替えに当た

っては、周辺に立地する住宅や病院等への配慮が求められる。このため、本住宅

等の整備に当たり、想定される様々な影響を予測するとともに、十分な配慮を行

うものとする。 

⑤ 気候・風土への配慮 
本市の気候・風土を鑑み、快適な居住環境を確保するとともに、耐候性の高い

施設とし、長寿命化を図ることのできる住宅を目指すものとする。 

⑥ 自然災害への配慮 
東北地方太平洋沖地震を鑑み、今後発生が想定される地震に対し、十分な耐震

性の確保された施設とするとともに、本市において想定される積雪や風水害等の

自然災害による影響を踏まえた施設とし、より高い安全性を目指すものとする。 

⑦ 地域経済への配慮 
本市は、秋田杉や地場石材、再生有機系建材等の地域固有の資源を有しており、

これら地場産材の活用など、本事業により、直接的、間接的な地域経済への波及

効果がもたらされるよう、可能な限りの配慮を行うものとする。 

⑧ ライフサイクルコスト（LCC）の低減 

施設整備から維持管理に至る事業期間を通じて、ライフサイクルコストの低減

を可能な限り追求する。 

⑨ 環境負荷の低減 
施設整備から維持管理に至るまで、自然エネルギー、省エネルギー、省資源、

長寿命化、エコマテリアルの採用等を検討し、環境負荷の低減を図ることのでき
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る施設を目指すものとする。また、本事業（建設・解体・撤去等）における廃棄

物の減量を推進する。 

 

1.3 本事業の概要 

1.3.1 事業概要 

本事業は、本住宅及び集会施設（以下「本住宅等」という。）の整備（設計、建設、

工事監理及び既存住宅の解体・撤去）及び維持管理について、「民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年法律第117号。以下「PFI法」とい

う。）に基づいて、民間の資金、経営能力等の活用を図り、良質な施設の整備や事業コ

ストの削減等と長期間に渡り維持・活用を図ることのできる住宅の確保を図るものであ

る。 

 

1.3.2 事業方式 

本事業は、PFI法第10条第1項に基づき、公共施設の設置者である本市が事業者と締結す

るPFI事業に係る契約（以下「事業契約」という。）に従い、事業者が、本住宅等の設計・

建設・工事監理業務を行い、本市に所有権を設定した後、事業契約により締結された契

約書（以下「事業契約書｣という。）に定める事業期間中、維持管理業務を遂行する方式

（BTO: Build Transfer Operate）により実施する。 
 

1.3.3 事業の対象範囲 

本事業の対象範囲は、以下のとおりである。 

 
(1) 設計業務 

① 本住宅等に関する設計業務 

② 電波障害調査業務 

③ 事前調査業務（必要に応じて、現況測量、地盤調査等） 

④ 本住宅等整備に伴う各種申請等に関する業務 

⑤ その他、これらの業務を実施するうえで必要な関連業務 

 
(2) 建設・工事監理業務 

① 本住宅等に関する建設及び既存住宅の解体・撤去業務 

② 本住宅等に関する工事監理業務 

③ 近隣対応・対策（周辺家屋調査、周辺家屋補償を含む） 
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④ 電波障害対策業務 

⑤ 所有権設定に係わる業務 

⑥ 社会資本整備総合交付金等の申請関係書類の作成支援業務 

⑦ その他、これらの業務を実施するうえで必要な関連業務 

 
(3) 維持管理業務 

① 建築物保守管理業務 

② 建築設備等保守管理業務 

③ 長期修繕計画作成業務 

④ その他、これらの業務を実施するうえで必要な関連業務 

 
※ 維持管理業務に係る光熱水費は、本市が実費を負担する。建築物、建築設備等に

係る修繕・更新、大規模修繕については、本市が直接行うこととし、事業者の業

務対象範囲外とするが、事業期間内に大規模修繕が発生しないよう計画すること

（ここでいう大規模修繕とは、建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対し

て行う修繕をいい、設備に関しては、機器、配管、配線の全面的な更新を行う修

繕をいう（「建築物修繕措置判定手法（（旧）建設大臣官房官庁営繕部監修）」（平

成 5 年版）の記述に準ずる。）。 

 

1.3.4 PFI事業者の収入 

本市は、本事業において、事業者が提供するサービスに対し、事業契約書に定めるサ

ービスの対価を、本住宅等の整備完了後、引渡しを経て建設一時金（施設整備の対価の

一部）を支払い、また、供用開始から事業期間終了までの間、定期的に支払う。サービ

ス購入費は、事業者が実施する施設整備の対価及び維持管理の対価からなる。なお、施

設整備に係るサービス購入費及び維持管理に係るサービス購入費は、年2回に分けて支払

うことを基本とする。 

 

1.3.5 事業期間 

本事業の事業期間は、以下のとおりとする。なお、既存住宅入居者の仮移転・引越し

等については、事業者の業務対象範囲外とするが、第一期建設工事の着工前に既存住宅

（向町住宅）の入居者の本市が別途確保する住宅への仮移転を行うものとし、第一期建

設工事の完了後に既存住宅の全入居者の向町住宅への仮移転・引越しを行ったうえで、

第二期建設工事を着工するものとする。 
 

・事業契約締結 ：平成 25 年 6 月 
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・事業期間 ：事業契約締結日～平成 43 年 3 月 31 日 
・設計・建設期間 ：事業契約締結日～平成 28 年 2 月 29 日まで（解体工事

を含むものとし、第一期建設工事、第二期建設工事を

分けて実施） 
・仮移転・引越し期間 ：第一期建設工事着工前、第一期建設工事完了後、第二

期建設工事完了後にそれぞれ 1 ヶ月程度確保 
・維持管理期間 ：施設引渡し日～平成 43 年 3 月 31 日 

 

1.4 用語の定義 

要求水準書中における各用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、

「資料1 用語の定義」において定められた意味を有する。 

 

1.5 遵守すべき法制度等 

本事業の実施に当たっては、PFI法及び「民間資金等の活用による公共施設等の整備等

に関する事業の実施に関する基本方針」（平成12年総理府告示第11号。以下「基本方針」

という。）、地方自治法の他、以下に掲げる関連の各種法令（施行令及び施行規則等も

含む。）を遵守するとともに、要綱・各種基準（最新版）については適宜参考にするこ

と。なお、記載の無い各種関連法令等についても適宜参考にすること。 

 
【法令・条例等】 

a 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号） 

b 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号） 

c 消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 

d 公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号） 

e 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号） 

f 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91

号） 

g 水道法（昭和 32 年法律第 177 号）、下水道法（昭和 33 年法律第 79 号） 

h ガス事業法（昭和 29 年法律第 51 号）、電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号） 

i 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

j 水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第

97 号）、悪臭防止法（昭和 46 年法律第 91 号） 

k 土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号） 
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l 騒音規制法（昭和 43 年法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、

電波法（昭和 25 年法律第 131 号） 

m 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号） 

n エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号） 

o 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号） 

p 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号） 

q 労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号） 

r 建設業法その他各種の建築関係資格法律及び労働関係法律 

s 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成 22 年法律第 36 号） 

t 文化財保護法（昭和 25 年法律第 214 号） 

u 条例 

・ 秋田県建築基準条例（昭和 35 年秋田県条例第 27 条） 

・ 秋田県の景観を守る条例（平成 5 年秋田県条例第 11 条） 

・ 秋田県公害防止条例（昭和 46 年秋田県条例第 52 号） 

・ 秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例（平成 14 年秋田県条例第 13

号） 

・ 秋田県文化財保護条例（昭和 50 年秋田県条例第 41 号） 

・ 大館市営住宅に関する条例（平成 9 年条例第 40 号） 

・ 大館市建築基準法施行細則（平成 7 年規則第 15 条） 

・ 大館市文化財保護条例（昭和 51 年条例第 12 条） 

・ 大館市環境保全条例（平成 10 年条例第 19 条） 

・ 大館市公害防止条例（昭和 49 年条例第 1 条） 

・ 大館市火災予防条例（平成 17 年条例第 89 条） 

・ 大館市水道給水条例（平成 10 年条例第 8 条） 

・ 大館市下水道条例（平成 3 年条例第 25 条） 

・ 大館市個人情報保護条例（昭和 63 年条例第 18 条） 

・ 大館市情報公開条例（平成 10 年条例第 15 条） 

v その他、関連法令、条例等 

 
【要綱・各種基準等】 

a 公営住宅整備基準（平成 10 年建設省令第 8 条） 

b 公共住宅建設工事共通仕様書（平成 22 年度版 国土交通省住宅局住宅総合整

備課監修） 

c 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 22 年度版 国土交通省大臣官房

官庁営繕部監修） 

d 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成 22 年度版 国土交通省大臣

官房官庁営繕部監修） 
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e 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成 22 年度版 国土交通省大臣

官房官庁営繕部監修） 

f 秋田県 建築工事特記仕様書（平成 24 年版 秋田県建設交通部営繕課） 

g 秋田県 電気設備工事特記仕様書（平成 24 年版 秋田県建設交通部営繕課） 

h 秋田県 機械設備工事特記仕様書（平成 24 年版 秋田県建設交通部営繕課） 

i 官庁施設の基本的性能基準（平成 18 年 3 月 31 日 国営整第 156 号、国営設第

162 号） 

j 建築構造設計基準（平成 22 年 3 月 31 日 国営整第 221 号） 

k 建築設計基準（平成 18 年 3 月 31 日 国営整第 158 号） 

l 官庁施設の総合耐震計画基準（平成 19 年 12 月 18 日 国営計第 76 号、国営整

第 123 号、国営設第 101 号） 

m 建築工事監理指針（平成 22 年度版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

n 電気設備工事監理指針（平成 22 年度版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

o 機械設備工事監理指針（平成 22 年度版 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

p 建築工事安全施工技術指針（平成 22 年 5 月 31 日 国営整第 48 号） 

q 建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）（平成 5 年 1 月 12 日 建設省経

建発第 1 号） 

r 建設副産物適正処理推進要綱（平成 14 年 5 月 30 日 国官総第 122 号、国総事

第 21 号、国総建第 137 号） 

s ヒートアイランド現象緩和のための建築設計ガイドライン（平成 16 年 7 月 16

日 国住生第 112 号） 

t その他の関連要綱及び各種基準 
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2. 設計業務 

2.1 本事業全体に係る事項 

2.1.1 前提条件 

(1) 事業予定地・地域地区等 

1) 新町住宅 

① 事業予定地 ：秋田県大館市字新町 40 番 
② 敷地面積  ：693.17 ㎡ 

③ 地域地区等 ：商業地域、準防火地域、日影規制なし 
④ 土地の所有 ：市有地 
⑤ 道路幅員  ：約 11.0m（東側道路）、約 3.7 m （北側道路） 
⑥ 法定建ぺい率：80％ 
⑦ 法定容積率 ：400％ 

⑧ 既存住宅  ：建築面積：約 227.25 ㎡ 

延べ床面積：約 828 ㎡（24 戸(2K)×28.87 ㎡／戸） 

設置年度：昭和 31 年（経過年数 54 年） 

建物構造：耐火 4F,WRC 造 

 

2) 中町住宅 

① 事業予定地 ：秋田県大館市字中町 34 番 
② 敷地面積  ：789.11 ㎡ 

③ 地域地区等 ：商業地域、準防火地域、日影規制なし 
④ 土地の所有 ：市有地 
⑤ 道路幅員  ：約 8.0m（西側道路）、約 3.9 m（南側道路） 
⑥ 法定建ぺい率：80％ 
⑦ 法定容積率 ：400％ 

⑧ 既存住宅  ：建築面積：約 227.25 ㎡ 

延べ床面積：約 828 ㎡（24 戸(2K)×28.87 ㎡／戸） 

設置年度：昭和 31 年（経過年数 54 年） 

建物構造：耐火 4F,WRC 造 

 

3) 向町住宅 

① 事業予定地 ：秋田県大館市字向町 3 番 1、3 番 2 
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② 敷地面積  ：1,280.76 ㎡ 

③ 地域地区等 ：商業地域、準防火地域、日影規制なし 
④ 土地の所有 ：市有地 
⑤ 道路幅員  ：約 11.0m（西側道路）、約 8.1 m （南側道路） 
⑥ 法定建ぺい率：80％ 
⑦ 法定容積率 ：400％ 
⑧ 既存住宅  ：建築面積：約 303.00 ㎡ 

延べ床面積：約 1,104 ㎡（32 戸(2K)×28.87 ㎡／戸） 

設置年度：昭和 32 年（経過年数 53 年） 

建物構造：耐火 4F,WRC 造 

 
(2) 敷地条件 

本事業における整備対象施設の敷地及びその周辺インフラ整備状況に関しては、以

下に示す別紙資料を参照すること。 

 
・ 敷地の現況及び付与条件：「資料 2 事業予定地位置図」「資料 3 事業予定

地及び周辺道路現況測量図」 
・ 敷地の地質及び地盤：「資料 4 事業予定地地盤調査資料」 
・ 設備インフラ：「資料 5 事業予定地設備インフラ現況図」 

 

2.1.2 意匠計画の考え方 

(1) 全体配置 
i) 敷地全体のバランスや維持管理の方法及びセキュリティー対策を考慮に入

れ、均衡のとれた死角の少ない施設配置とすること。 

ii)  配置計画に当たっては、周辺地域との交流、周辺の環境・日照等に十分配慮

するとともに、電波障害や風害等による影響を与えないよう対策を十分に講

じ、障害等が発生した場合、適切な処置を行うこと。 

iii) 管理のしやすい施設とし、施設整備費及び長期に渡る維持管理費を含むライ

フサイクルコストの低減に向けた各種の工夫を盛り込むこと。 

iv) 本住宅等への人や車両の出入等、動線処理についても周辺環境等に配慮する

こと。 

v) 周辺環境と調和のとれた施設とし、住戸内のプライバシーが充分確保される

よう配慮すること。 

vi) ユニバーサルデザインの観点を取り入れ、誰もが利用しやすい施設となるよ

う配慮すること。 
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(2) ゾーニング・諸室配置 
住戸、共用部等の配置に当たっては、入居者の安全性や利便性が確保されるととも

に、敷地を効率的かつ効果的に活用することができる適正なゾーニング・諸室配置と

すること。 

また、入居者の快適性が確保されるよう、採光・日照・換気に配慮した諸室配置に

すること。特に換気については、結露対策に十分配慮した計画とすること。 

 
(3) 必要諸室 

本事業に必要な諸室の構成は、P.17の表に示すとおりとし、その諸室面積について

は標準案とし、全体のバランスや共用部分の計画等については、事業者の創意工夫に

よる提案を期待する。 

  
(4) 仕上計画 

仕上計画に当たっては、周辺環境との調和を図るとともに、維持管理についても留

意し、清掃しやすく管理しやすい施設となるよう配慮し、外装については、使用材料

や断熱方法等、工法を十分検討し、建物の長寿命化を図ること。 

また、使用する材料は、健康に十分配慮することとし、ホルムアルデヒドや揮発性

有機化合物等の化学物質の低減に努めるとともに、建設時における環境汚染防止に配

慮すること。 

 

1) 建物外部の仕上げ 

建物外部の仕上げについては、以下の点に留意すること。 

 

i)  漏水を防ぐため、屋根及び地下の外壁面について十分な防水を講じるよう留

意し、外壁は擦傷しにくい仕上げとすること。 

ii) 共用部の床については、防水に配慮した構造とし、滑りにくい仕上げとする

こと。 

iii) 排水しにくい平屋根部分、換気ダクト、供給管等の周囲とのジョイント部分、

雨樋と付帯の排水管及び階間のシール部分等は、漏水を防止できる措置を講

じること。 

iv)  積雪や凍結等による雪害に耐えうる構造とし、これらによる屋根部の変形に

伴う漏水に十分注意すること。 

v)  屋根の雪止め、雪庇対策、つらら対策、融雪対策、堆積スペースの確保等、

入居者や歩行者の安全に十分配慮し、必要に応じて積雪対策を講じること。 

 

2) 建物内部の仕上げ 

建物内部の仕上げ（天井、床、内壁、扉、窓等）については、以下の点に留意す
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ること。 

 

i) 木質系材料の仕上げ材を使用する場合、木質系材料の特質である「温かみ、

柔らかさ、ぬくもり、癒し効果」等を活かし、潤いと安らぎのある空間とし

て、木材等の材料を多く採用するよう配慮し、衛生上等の観点から極力カー

ペットは敷かないこと。 

ii)  壁や床の仕上げ材については、入居者による破損等に配慮すること。 

iii) 内壁、扉、窓等については、室内の防音性、断熱性、気密性に配慮すること。 

 

3) 化学物質の室内濃度 

市営住宅の住戸については、工事完了後に以下のとおり化学物質の室内濃度測定

を行い、室内空気質の状況が、厚生労働省が公表している濃度指針値以下であるこ

とを確認し、本市に報告すること。 

 

① 測定物質（厚生労働省の公表している濃度指針値） 

i) ホルムアルデヒド（100μg/m3：25℃換算で0.08ppm） 

ii) トルエン（260μg/m3：25℃換算で0.07ppm） 

iii) キシレン（870μg/m3：25℃換算で0.20ppm） 

iv) エチルベンゼン（3,800μg/m3：25℃換算で0.88ppm） 

v) スチレン（220μg/m3：25℃換算で0.05ppm） 

 

② 測定住戸数等 

全住戸数の1 割以上かつ各住戸2室以上 

 

③ 採取条件 

住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11 年法律第81 号。以下「品確法」

という。）に基づく評価方法基準（平成13 年国土交通省告示第1347 号。以下「評

価方法基準」という。）第5の6の6－3の（3）イに定める採取条件によること。 

 

④ 測定方法 

評価方法基準第5の6の6－3の(3)のロに定める測定方法によること。 

 

⑤ 採取年月日等の採取内容及び採取条件の記録 

以下の項目について記録し、本市に報告すること。 

 

⑥ 測定物質の名称 

i) 測定物質の濃度 
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ii) 測定物質の濃度を測定するために必要とする器具の名称 

iii) 採取を行った年月日 

iv) 採取を行った時刻又は採取を開始した時刻及び終了した時刻 

v) 内装仕上げ工事を完了した年月日 

vi) 空気を採取した居室の名称 

vii) 採取中の室温又は平均の室温 

viii) 採取中の相対湿度又は平均の相対湿度 

ix) 採取中の天候及び日照の状況 

x) 採取前及び採取中の換気及び冷暖房の実施状況 

xi) その他測定物質の濃度に著しい影響を及ぼすもの 

 
(5) ユニバーサルデザイン 

高齢者・障害者等を含む本住宅等のすべての利用者（住民等）が施設（外構・敷地

へのすべてのアプローチも含む）を不自由なく、安心・安全かつ快適に利用できるよ

うユニバーサルデザインに配慮すること。また、身体障害者用の動線は、可能な限り

一般動線と同じになるよう計画すること。 

 

2.1.3 周辺環境・地球環境への配慮 

(1) 地域性・景観性 
建物の外観については、地域及び敷地周辺の既存建物との調和を図り、地域に馴染

む景観を創ること。また、住宅等の既存建物が近接していることを考慮して、視覚的

な圧迫感等を和らげる工夫を凝らすこと。なお、建設工事中も含めて、周辺への騒音

や振動、臭気等による影響を最大限抑制すること。 

 
(2) 環境保全・環境負荷低減 

地球温暖化防止の観点から、環境への負荷の少ない設備等の導入を検討するととも

に、エネルギーの供給には、省エネルギー性、環境保全性、経済性に配慮したシステ

ムを採用すること。 

また、省エネルギー化を図るため、断熱性について十分検討し、その他、自然エネ

ルギーの活用（自然採光、自然換気等）や、節水器具の採用、リサイクル資材の活用、

省エネルギー、廃棄物発生抑制等に配慮し、事業者の創意工夫による具体的なアイデ

アを提案すること。 

 

2.1.4 構造計画の考え方 

本住宅等の構造計画については、建築基準法による他、日本建築学会諸基準、2007年
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版建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省住宅局建築指導課他編集）等に準拠す

ること。なお、本住宅等の計画に当たっては、垂直最深積雪量を1.5mとすること。 

 

2.1.5 設備計画の考え方 

設備計画については「建築設備計画基準（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）」（平

成21年版）に準拠し、以下の項目を考慮したうえで、電気設備、給排水衛生設備及び空

調設備の計画を行うこと。 

 

i) 更新性、メンテナンス性を考慮した計画とすること。 

ii) 地球環境及び周辺環境に配慮した計画とし、エコマテリアル電線の採用を積極

的に行うこと。 

iii) 省エネルギー、省資源を考慮するとともに、ランニングコストを抑えた設備と

すること。 

iv) 本住宅等内の諸室に要求される適切な静寂性を保つため、必要に応じて騒音・

振動対策を講じること。 

v) 本市の気候・風土を鑑み、十分な凍結防止対策、結露防止対策等を講じること。

特に水道管の凍結防止には配慮した計画とすること。 

 
(1) 電気設備 

① 照明・電灯コンセント設備 

i) 照明器具、コンセント等の配管配線工事及び幹線工事を行うこと。非常用照明、

誘導灯等は、関連法令に基づき設置すること。また、重要負荷のコンセントに

は避雷対策を講じること。 

ii) 各室・各部位の必要に応じた照度を得ることができる照明設備とすること。た

だし、各居室に照明器具は設置しないこと（引掛けローゼット（コンセント付

き）のみ設置）。 

iii) コンセント設備については、p.14の表による設置を基本とすること。 

iv) 各電灯スイッチは、ワイドタイプを使用すること。 

v) 高効率型器具、省エネルギー型器具（省エネルギーセンサーや人感センサー付

きの器具等）等を積極的に採用すること。 

vi) 共用部の照明装置（外灯含む）は、自動点滅及び時間点滅が可能な方式とする

こと。 

vii) 照明装置には、必要に応じて電球等の破損による破片の飛散を防止する保護装

置が設けられていること。電球等の取り替えや清掃が容易にできること。 
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洋室（各室） 

・テレビ用（2口）1ヶ所以上 

・その他（2口）1ヶ所以上、内1ヶ所電話用モジュラー付き 

・エアコン用（専用回路、ET付き）1ヶ所 

リビング 

・テレビ用（2口）1ヶ所以上 

・その他（2口）2ヶ所以上、内1ヶ所電話用モジュラー付き 

・エアコン用（専用回路、ET付き）1ヶ所 

台所 

・冷蔵庫用（専用回路、ET付き）1ヶ所以上 

・電子レンジ用（2口、ET付き）1ヶ所以上 

・流し周り用（2口、ET付き）1ヶ所以上 

・その他（2口）1ヶ所以上 

・換気扇用（1口、ET付き）1ヶ所 
トイレ 

・便座用（1口、ET付き）1ヶ所 

洗面所 
・洗濯機・乾燥機用（2口、ET付き）1ヶ所以上 

・洗面化粧ユニット用（2口）1ヶ所以上 

廊下 ・サービス用（2口）1ヶ所以上 

 

② 誘導支援設備 
i) 外部からの出入り口等に、必要に応じてインターホン等を設置し、配管配線工

事を行うこと。 

ii) 各住戸のトイレ、浴室及びエレベーターに、呼び出しボタン等を設置し、異常

があった場合、表示窓の点灯と音等により知らせる設備を設置すること。 

 

③ 電話・テレビ受信・情報通信設備 
i) 電話（外線）、テレビ放送受信設備の設置及び配管配線工事を適切に行うこと。

また、CS、BS、CATV受信に将来対応可とすること。 

 

④ 受変電設備 
i) 幹線について、電灯用は単相3線式100/200V、動力は3相3線式200Vとすること。 

ii) 各住戸への配線は、単相3線式100/200Vとし、各住戸最大50Aまで対応できるも

のを基本とするが、想定される電力使用量に応じて、事業者の提案によるもの

とする。 

iii) 各住戸、共用部及び集会施設ごとに検針できるものとすること。 

 

(2) 空調換気設備 
① 空調設備 

i) 各居室及び集会施設に冷房設備を設置できるよう、スリーブ、コンセント、ア

ース端子、取付ボルト等必要なものを設えること。なお、冷房設備室内機の設
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置箇所には、下地補強を行い、すべての機種に対応できる位置とすること。 

ii) 暖房設備は入居者が設置することとし、給排気付きの暖房設備を設けられる仕

様とすること。 

iii) 排気筒や室外機が共用部分に飛び出さないよう計画すること。 

 

② 換気設備 
i) 換気設備については、諸室の用途・目的に応じた換気システムを採用し、シッ

クハウス対応に十分配慮すること。 

 

③ 熱源設備 
i) 地球環境やライフサイクルコストに配慮したシステムを適切に採用するこ

と。 

ii) 熱源設備については事業者の提案によるものとする。 

 
(3) 給排水衛生設備 

① 給水・給湯設備 
i) 給水・給湯設備のシステムや関連する機器類の仕様、設置場所等については、

住戸の規模や地域性に配慮し、事業者の提案により適切に整備すること。 

 

② 排水設備 
i) 汚水、雑排水は建物内分流方式とする。なお、最下階住戸（下階が駐車場や

共用部等の場合はその直上階）の排水管は単独系統とし、その他の階の排水

管とは別系統とすること（屋外排水桝まで）。 

 

③ 衛生設備 
i) 衛生設備については、清掃等の維持管理が容易で節水型の器具・機器を採用

すること。 

ii) トイレの衛生対策、特に臭気対策には万全を期すること。 

 
(4) その他設備 

i) 各住戸の各居室に火災報知器を設置すること。 

ii) 電気、ガス、水道の検針において、集中検針盤の設置などにより、効率的に

検針が行えるようにすること。 

iii) 情報化時代に適応した情報環境（インターネット等）の整備等も積極的に提

案すること。 
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2.1.6 周辺インフラとの接続 

① 接続道路 
i) 敷地との接続箇所、接続箇所数等は事業者の提案による。 

 

② 上水道 
i) 給水引き込み計画については、事業者の提案による。 

 

③ 下水道 
i) 敷地からの下水接続計画については、事業者の提案による。 

 

④ 電力 
i) 引き込み方法等については、事業者の提案による。 

 

⑤ 電話 
i) 引き込み方法等については、事業者の提案による。 

 
⑥ ガス 

i) 熱源としてガスを使用する場合には、プロパンガス庫等を整備することとす

るが、設置場所等については、事業者の提案によるものとし、入居者に対す

る安全性に十分配慮すること。 

 

2.1.7 防災安全計画の考え方 

(1) 安全性の確保 
地震等の自然災害発生時や非常時における安全性の高い施設とする他、火災時の避

難安全対策、浸水対策、強風対策、雪庇対策及び落雷対策に十分留意すること。 

また、子どもの利用が予想される箇所には、強化ガラスを採用する等、ガラスの衝

突安全性を確保するとともに、飛散防止フィルムを貼ること等により、ガラスが割れ

にくくするとともに割れた際の安全性に十分配慮すること。 

共用廊下・階段等からエントランスホールの屋根、屋上又は受水槽、自転車置場等

の屋根、住戸のバルコニー等へ容易に進入できないよう計画するとともに、管理（保

守点検）上、支障が無いよう配慮すること。 

 
(2) 防犯性の充実 
日中の不審者対策や夜間等における不法侵入防止に向けて、施設の保安管理に留意

した計画とするとともに、防犯上、適切な照明設備を設置すること。 
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2.2 設計業務対象施設に係る要件 

本事業の設計業務対象施設は、市営住宅（75戸）、駐車場、駐輪場及び外構等とし、

主な建築概要については、以下のとおりの住戸規模・戸数等を想定している。地上階数

については、低減化に寄与する提案を期待する。 

なお、構造については、事業者の提案によるものとする。 

 
第一期建設工事 第二期建設工事 

施設名等 
向町住宅 新町住宅 中町住宅 

1LDK 
(約42㎡※1･2) 12戸 12戸 12戸 

専用部分 住戸 
2LDK 
(約63㎡※1･2) 30戸 3戸 6戸 

エントランスホール 適宜 適宜 適宜 
エレベーター 1基以上 1基以上 1基以上 
駐車場 ※3 ※3 ※3 
駐輪場 72台分以上 18台分以上 24台分以上 
ごみ置場 1ヶ所 1ヶ所 1ヶ所 

共用部分 

植栽 適宜 適宜 適宜 
集会施設 － － 100㎡程度 

※1：住戸面積の算出方法については、壁芯計算とし、バルコニー及び共用部分から使用するPS、トラ

ンクルームの面積は含めないこと。 

※2：住戸専用面積は、±1㎡以内の増減は可とする。 

※3：本住宅等の敷地内に合計39台分（2LDK住戸数）以上の平置駐車場（ピロティ形式可）を確保する

こと。このうち、各住宅棟に車いす使用者用駐車施設を1台分以上設けることとする。なお、機械

式駐車場は不可とする。 

 

2.2.1 市営住宅 

本住宅等の整備に当たっては、品確法に基づく性能表示を行わないものとする。ただ

し、要求性能は、「資料6 住宅性能表示一覧表」に示す等級及び水準と同等程度とする。 

 
(1) 全体計画 

i) 住戸の日当たりに十分配慮すること。 

ii)  落下物対策として、バルコニー、共用廊下、共用階段及び外壁に面した出入

口には屋根又は庇等を設けること。ただし、上階のバルコニー、共用廊下等が

庇の役割を果たしている場合はこれに代えることができるものとする。 

iii) 各住宅棟にそれぞれエントランスホールを設けること。 

iv) 給排水管、ガス管、電気配線等の配管は、原則としてポンプ室、スロープ、屋

外階段及び構造物の真下あるいは駐車場の部分に設けないこと。 

v) 階高は2.85m以上確保すること。 
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(2) 住戸計画 

i)  従来の方法にとらわれず、魅力ある住戸の間取りとなるよう計画すること。 

ii) リビングの日照時間を十分確保するだけでなく、他の居室についても明るく、

開放感があり、風通しの良い部屋となるよう工夫すること。 

iii) 住戸の居室の天井高は2.4m以上とすること。また、居室等開口部の内法高さを

1.8ｍ以上確保すること。 

iv) 廊下の有効幅員は、850mm以上とすること。 

v) 各居室には付長押を設けること。 

vi) 住戸内の収納スペースは、住戸専有面積の9％程度とし、極力、居室ごとに設

けること。なお、物入は、中1段、枕棚付とすること。 

vii) 配置上、居室のプライバシーが保てない恐れのある住戸や、隣接地のプライバ

シーを犯す恐れのある妻側住戸等には、目隠しを設ける等の対策を講じるとと

もに、防犯にも配慮すること。 

 
(3) 台所・調理器具 

i) 調理器具の熱源については事業者の提案によるものとする。 

ii) キッチンユニットは、BL認定品とし、1LDK住戸の場合は、L=1,800mm（流し

台L=1,200mmシングルレバー混合栓、コンロ台L=600mmバックガード付き、

吊り戸棚L=1,200mm付き）、2LDK住戸の場合は、L=2,100mm（流し台L=1,500mm

シングルレバー混合栓、コンロ台L=600mmバックガード付き、吊り戸棚

L=1,500mm付き）を目安とし、住戸タイプに応じて適切に整備すること。 

 
(4) 浴室 

i) ユニットバスについては、BL認定品、1216型以上、バリアフリータイプとし、

修繕時には取り替え可能な構造とすること。 

ii) ユニットバス出入口は、緊急時に外部から救出可能な構造とすること。 

iii) 浴槽のまたぎ高さは450mm程度とすること。 

iv) 浴槽脇に、I型手すり（L=600mm以上）を2本、浴槽内立ち座り用として設置す

ること。洗い場には、I型手すり（L=600mm以上）を1本設置すること。 

 
(5) 洗面所及び洗濯・脱衣室 

i) 洗面台は洗面化粧ユニット750型以上とし、シングルレバー混合水栓とするこ

と。 

ii) 洗濯機用防水パンは800mm×640mm以上とすること。防水パンと内壁との取り

合い部分には、原則としてシーリングを行うこと。 
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(6) トイレ 
i) トイレの扉は、非常解錠装置及び小窓付きとすること。 

ii) 手洗い型防露ロータンクタイプの洋風便器を設置すること。 

iii) 洋風便器には、暖房便座を設置すること。 

iv) 便器からの立ち上がり、移動行為用にL型手すり（L=800mm+600mm程度）を

設置すること。 

v) 内部にはタオル掛け、紙巻き器、棚を設置すること。 

 
(7) バルコニー 

i) 住戸のバルコニーは、有効幅員1,000mm以上とし、クーラー用室外機置場（床

置き）、物干し金物及び避難器具等の配置に十分配慮して計画すること。また、

台所の排気が洗濯物やクーラーの屋外機等に直接当たらないように配慮する

こと。 

ii) バルコニーの手すりは、プライバシーの確保に配慮しつつ、周囲からの見通し

を確保したものとすること。 

iii) バルコニー床は、防水性を考慮した構造とすること。 

 
(8) トランクルーム   

i) 住戸1戸当たり1.0m2程度のトランクルームを設置すること。なお、高さの有効

内法寸法は1.8m以上とする。 

ii) 敷地内の駐車場利用の住戸（敷地内の駐車場台数と同数）に関しては、タイヤ

等の保管が可能なよう、駐車場の近くに1.0m2程度のトランクルームを設置す

ること。なお、高さの有効内法寸法は1.8m以上とする。 

iii) トランクルームは、住戸の鍵で施錠・開錠できる仕様とすること。 

 
(9) 建具 

i) 各住戸及び集会施設に設置する外部建具には、断熱性能のある建具を使用する

こと。 

ii) 外部建具には、必要に応じて戸当たり及び風によるあおり止めの措置を講じ、

網戸を取り付けること。 

iii) 住戸の共用廊下に面する窓には面格子（アルミ製）を取り付けること。 

iv) 各居室の建具には、カーテンレール（ステンレス製ダブル）を取り付けること。 

v) 住戸の玄関扉は、ピッキングが困難な構造のシリンダー錠とし、長寿社会対応

型レバーハンドルとすること。また、両面フラッシュ（グラスウール充填）で

気密枠とし、郵便受け、ドアチェーン、ドアスコープ、戸当り及びドアクロー

ザーを原則設置すること。 
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(10) 集会施設 
i) 延床面積100㎡程度を確保するものとし、中町住宅1階に設けること。設置は棟

内あるいは別棟のどちらでも可とし、事業者の提案によるものとする。 

ii) 所要室は、玄関、集会室、トイレ、湯沸室、収納スペースを最低限設けること。 

iii) 集会室の床仕上げ材は、フローリングを使用すること。 

iv) 冷暖房設備を設置すること。 

v) トイレは、車椅子利用に配慮した構造とすること。 

vi) 玄関には、手すり、下足棚を設けること。 

vii) 湯沸室には、給湯設備、流し台、吊戸棚等を設けること。 

viii) 近接の柳町児童公園との相互利用に配慮した計画とすること。 

 
(11) エレベーター 

i) 各住宅棟にエレベーターを各1基以上設置する。エレベーターの仕様について

は、9人乗り以上、車いす・視覚障害対応型、トランク付、機械室レスタイプ、

速度は、向町住宅は60m/min以上、新町・中町住宅は45m/min以上とすること。

なお、停電時自動着床、火災管制運転、地震時管制運転、各階強制停止、自動

通報システム（エレベーター管理会社へ通報）、かご内防犯カメラを設けるこ

と。また、エレベーターの扉には、かご内が見える窓を設置すること。 

 
(12) 共用廊下・階段 

i) 共用廊下は内廊下とすること。 

ii) 共用廊下の有効幅員は、1,200mm以上とし、車椅子の回転のために適宜1,500mm

×1,500mm以上のスペースを設けること。 

iii) 共用階段・共用廊下等には、手すりを設置すること。 

 
(13) ごみ置場 

i) カラス対策として、屋根、壁を設けることとし、管理する人が鍵を掛けられる

仕様とすること。 

 
(14) その他 

i) 玄関付近に、室名札（室番号付き）を設置すること。 

ii) 排気・給気口内部には水返しを設け、直接風雨が当たる場所に設置する場合は

ウエザーカバーを設置すること。 

iii) 共用部分及び専用部分の鍵は各5本用意し鍵保管箱に整理し、引渡し時に鍵リ

ストと共に提出すること。 

なお、マスターキーは各住宅棟に3本ずつ用意し、専用部分の鍵と同様、鍵保

管箱に整理し、引渡し時に鍵リストと共に提出すること。 
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iv) 各住宅棟出入口には、集合郵便受け（住戸戸数分、施錠可能なもの）及び掲示

板を設けること。 

v) 外部金物・金具は原則としてステンレスを使用すること。 

 

2.2.2 駐車場施設 

(1) 駐車場 
i) 本住宅等の敷地内に合計39台分（2LDK住戸数）以上の平置駐車場（ピロティ

形式可）を確保すること。このうち、各住宅棟に車いす使用者用駐車施設を1

台分以上設けることとする。ただし、ピロティの一部を駐車場としても良い。

なお、駐車マスの大きさは幅2.5m、奥行き5.0m以上（車いす使用者用駐車施設

の駐車マスの大きさは幅3.5m、奥行き6.0m以上）とし、区画線及び区画番号を

表示し、車止めブロックを埋込み設置とすること。 

ii) 駐車場への誘導サインを設置すること。 

iii) 車両の出入りがしやすく、周辺道路に混雑の影響がしにくいよう、可能な限り

大きな通りに面さない計画とすること。また、車室の道路からの奥行きを可能

な限り確保すること。 

iv) 透水性アスファルトで舗装し、駐車場内での安全が図られるよう駐車区画、場

内歩行者動線に十分配慮すること。 

v) 住戸の主採光面に面して駐車場を計画する場合は、排気ガス、騒音、眩光防止

等の処置を設けて住戸の環境が悪化しないように配慮すること。 

 
(2) 駐輪場 

i)  原則として、各住宅棟に1LDK住戸に対して1台分、2LDK住戸に対して2台分

以上を平置駐輪場として確保すること。なお、原付自転車や自動二輪車に関し

ては、歩行者や自転車の安全性のため、自転車駐輪場と区別して計画すること。 

ii) 屋根付きとすること。 

iii) 照明等を設置し、盗難防止に有効な措置を講じること。 

 

2.2.3 外構等 

(1) 外構 
i) 外構は、新町住宅、中町住宅、向町住宅が近接した事業であることから、３住

宅が、同一の事業であることが分かるような計画とすること。 

ii) 新町住宅については、計画地の地盤を、接道する北側道路の高さまで切土する

計画とし、必要に応じて隣地境界線上に擁壁を設けること。 

iii) 新町住宅、中町住宅に面する道路のうち、幅員が4.0m以下のものについては、
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道路幅員が4.0m確保できる計画とすること。 

iv) 街路計画と合わせて人々の憩い・やすらぎのある空間となる計画とすること。

なお、植栽は、低木等、維持管理の省力化に配慮した樹種を選定すること。 

v) 歩道の切り下げ、舗装の現況復旧、街路整備等、道路との取り付けに係る整備

に関して、関係機関との協議に基づいて行うこと（敷地外工事含む）。 

vi) 雨水を処理するのに十分な能力のある排水溝又は暗渠を設けること。 

vii) 本事業の安全性を確保するのに十分な照度の外部照明（外灯）を設置すること。 

viii) 散水栓及び廃棄物保管スペースに適宜水栓（キー式水栓）を設けること。 

ix) 除雪機材等を保管する共用倉庫を適宜設置すること。 

 
(2) サイン計画 

i) 各住宅棟の案内板を、シンプルかつ大きな文字のデザインで、施設内部及び敷

地内の分かりやすい位置に設置すること。 

ii) 各諸室名、階段、エレベーターホール等について、分かりやすく表示する等、

適切にサイン計画（室名札、階数表示板、棟番号等）を行うこと。 

iii) 各住宅棟の館銘板、注意書き看板等を設置すること。 

iv) 各住宅棟とも、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、秋田

県バリアフリー社会の形成に関する条例等に遵守したサイン計画とすること。 

 

 

2.3 設計業務遂行に係る要求内容 

2.3.1 業務の対象範囲 

設計業務は、本住宅等を対象とし、その設計については、入札時の提案書類、事業契

約書、本要求水準書に基づいて、事業者の責任において基本設計及び実施設計を行うも

のとする。 

 

i) 事業者は、設計業務の内容について本市と協議し、業務の目的を達成すること。 

ii) 事業者は、業務の進捗状況に応じ、本市に対して定期的に報告を行うこと。 

iii) 事業者は、業務に必要となる現況測量、地盤調査等を事業者の責任で行い、関

係法令に基づいて業務を遂行するものとする。 

iv) 事業者は、事業契約締結後、必要に応じて速やかに電波障害調査を行うこと。 

v) 事業者は、各種申請等の手続きに関係する関係機関との協議内容を本市に報告

するとともに、必要に応じて、各種許認可等の書類の写しを本市に提出するこ

と。 

vi) 事業者は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（以下「住宅瑕
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疵担保履行法」という。）に基づき、住宅瑕疵担保責任保険への加入もしくは

保証金の供託を行うものとし、保険への加入もしくは保証金の供託について本

市に報告を行うこと。 

vii) 図面、工事費内訳書等の用紙、縮尺表現方法、タイトル及び整理方法は、本市

の指示を受けること。また、図面は、各工事ごとに順序よく整理統合して作成

し、各々一連の整理番号を付けること。 

viii) 本市が議会や市民等（近隣住民も含む）に向けて設計内容に関する説明を行う

場合や交付金の申請を行う場合等、本市の要請に応じて説明用資料を作成し、

必要に応じて説明に関して協力すること。 

 

2.3.2 業務期間 

設計業務の期間は、本住宅等の供用開始時期に間に合わせるように事業者が計画する

こととし、具体的な設計期間については、事業者の提案に基づき事業契約書に定める。

事業者は、関係機関と十分協議したうえで事業全体に支障の無いよう設計スケジュール

を調整し、本業務を円滑に推進するよう業務期間を設定すること。 

 

2.3.3 設計体制と主任技術者の設置・進捗管理 

事業者は、設計業務の主任技術者を配置し、組織体制と合わせて設計着手前に以下の

書類をもって本市に通知すること。また、設計の進捗管理については、事業者の責任に

おいて実施すること。 

 

i) 設計業務着手届 

ii) 主任技術者届（設計経歴書を添付のこと。） 

iii) 担当技術者・協力技術者届 

 

2.3.4 設計計画書及び設計業務完了届の提出 

事業者は、設計着手前に詳細工程表を含む設計計画書を作成し、本市に提出して承諾

を得ること。なお、設計業務が完了したときは、基本設計及び実施設計それぞれについ

て設計業務完了届を提出するものとする。 

 

2.3.5 基本設計及び実施設計に係る書類の提出 

基本設計終了時及び実施設計終了時に、以下の書類（各住棟ごとに）を提出すること。

本市は内容を確認し、その結果（是正箇所がある場合には是正要求も含む）を通知する。 
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また、提出図書はCADデータ及びPDF等も提出すること。なお、提出時の体裁、部数等

については、別途本市の指示するところによること。 

 
(1) 基本設計図書 

① 表紙・目次 

② 建築（意匠） 

i)  建築（意匠）基本設計説明書 
ii) 計画概要 
iii) 面積表及び求積表 
iv) 配置図 
v) 建築（意匠）基本設計図 

・ 平面図（各階） 
・ 立面図（各面） 
・ 断面図（主要部） 

vi) 外部・内部仕上表 
vii) 外構基本設計説明書 
viii) 外構基本設計図（駐車場・駐輪場・舗装・植栽等） 

③ 建築（構造） 

i) 建築（構造）基本設計説明書 
・ 架構計画 
・ 基礎計画 
・ 設計荷重（積載荷重、地震荷重、風荷重、雪荷重） 

ii) 建築（構造）基本設計図 
・ 基準階伏図 
・ 仮定断面 

④ 電気設備 

i) 電気設備基本設計説明書（昇降機設備基本設計説明書を含む） 

ii) 電気設備基本設計図 

⑤ 機械設備 

i) 給排水衛生設備基本設計説明書 

ii) 給排水衛生設備基本設計図 

⑥ その他 

i) 工事費概算書 

ii) 建設工事工程表 

iii) その他必要図書 

⑦ 資料 

i) 設計条件整理資料 
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ii) 各種技術資料 

iii) 官公庁等打合せ記録 

iv) 要求水準書及び事業提案書との整合性の確認結果報告書 

 
(2) 実施設計図書 

① 表紙・目次 
② 建築（意匠） 

i) 特記仕様書 

ii) 面積表及び求積表 

iii) 設計概要 

iv) 敷地案内図 

v) 配置図 

vi) 建築（意匠）実施設計図 
・ 平面図（各階） 
・ 立面図（各面） 
・ 断面図（主要部） 
・ 平面詳細図 
・ 断面詳細図 
・ 展開図 
・ 天井伏図 
・ 各部詳細図 
・ 建具図 
・ サイン計画図 
・ 外構図 

vii) 仕上表 

viii) 完成予想図（外観図1枚、内観図1枚） 

③ 建築（構造） 

i) 特記仕様書 

ii) 建築（構造）実施設計図 
・ 鉄筋コンクリート配筋規準図 
・ 鉄骨規準図 
・ ボーリング柱状図 
・ 杭・基礎伏図 
・ 各階伏図 
・ 軸組図 
・ 基礎リスト 
・ 柱･梁断面リスト 
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・ 架構 配筋図 
・ 床版・壁リスト 
・ 各部配筋詳細図 
・ 鉄骨詳細図 
・ 梁・壁・床版開口図 

iii) 構造計算書 

④ 電気設備 

i) 特記仕様書 

ii) 敷地案内図 

iii)  配置図 

iv) 電気設備実施設計図 
・ 受変電設備図 
・ 非常電源設備図 
・ 幹線系統図 
・ 動力設備系統図 
・ 動力設備平面図（各階） 
・ 弱電設備系統図 
・ 弱電設備平面図（各階） 
・ 火報等設備系統図 
・ 火報等設備平面図（各階） 
・ 照明・コンセント・幹線・情報通信等配線図 
・ 避雷針図 
・ 部分詳細図 
・ 屋外設備図 

v) 電気設備設計計算書 

vi) 昇降機設備実施設計図 
・ 昇降機等設備図 

⑤ 機械設備 

i) 特記仕様書 

ii) 敷地案内図 

iii) 配置図 

iv) 給排水衛生設備実施設計図 
・ 衛生機器・器具表 
・ 給排水衛生設備配管系統図 
・ 給排水衛生設備配管平面図（各階） 
・ 消火設備系統図 
・ 消火設備平面図（各階） 
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・ 部分詳細図 
・ 屋外設備図 

v) 給排水衛生設備設計計算書 

⑥ その他 

i) 工事費積算内訳書・積算数量調書（営繕積算システムによる電子ファイル含む） 

ii) 建設工事工程表 

iii) 確認申請関係必要図書 

iv) 日影図（日影規制：4時間（5m），2.5時間（10m），H=4mがあるものとして、

日影図（時刻日影図及び等時間日影図）を作成すること） 

v) 省エネルギー関係計算書 

vi) その他必要図書 

vii) パンフレット（A4サイズ見開き4ページ、カラー、2000部） 

⑦ 資料 

i) 設計条件整理資料 

ii) 各種技術資料 

iii) 官公庁等打合せ記録 

iv) 要求水準書及び事業提案書との整合性の確認結果報告書 

 

2.3.6 設計業務に係る留意事項 

本市は、事業者に企画・設計の検討内容について、必要に応じて随時確認することが

できるものとする。なお、事業者は、作成する設計図書及びそれに係る資料並びに本市

から提供を受けた関連資料を、当該業務に携わる者以外に漏らしてはならない。 

 

2.3.7 設計変更について 

本市は、必要があると認める場合、事業者に対して、工期の変更を伴わず、かつ、事

業者の提案を逸脱しない範囲内で、当該施設の設計変更を要求することができる。その

場合、当該変更により事業者に追加的な費用（設計費用及び直接工事費の他、将来の維

持管理費等）が発生したときは、本市が当該費用を負担するものとする。一方、費用の

減少が生じたときには、本事業の対価の支払額を減額するものとする。 
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3. 建設・工事監理業務 

3.1 業務の対象範囲 

事業者は、実施設計図書、事業契約書、本要求水準書、入札時の提案書類に基づいて、

本住宅等の建設（既存施設の解体工事も含む）及び工事監理を行うこと。また、電源工

事や据付のための基礎工事、耐震固定、給排水等が必要な装置等については、遺漏の無

いよう計画すること。 

 

3.2 業務期間 

3.2.1 業務期間 

第一期工事分、第二期工事分について、平成28年1月末までを目安に建設工事を完了

し、遅滞なく不動産登記に必要な手続き業務を行うこと。具体的な期間については、

事業者の提案によるものとする。 

 

3.2.2 業務期間の変更 

事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延

長を必要とし、その旨を請求した場合は、延長期間を含め本市と事業者が協議して決

定するものとする。 

 

3.3 業務の内容 

3.3.1 基本的な考え方 

i) 事業契約書に定められた本住宅等の建設及び履行のために必要となる業務は、

事業契約書において本市が実施することとしている業務を除き、事業者の責任

において実施すること。 

ii) 事業の前提となる近隣住民への説明及び調整・同意の取り付け並びに境界調査

は、本市が実施する。 

iii) 建設に当たって必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延については、事業者

の責めとする。 

iv) 本市が実施する近隣住民への説明等に起因する遅延については、本市の責めと

する。 
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3.3.2 工事計画策定に当たり留意すべき項目 

i) 関連法令を遵守し、関連要綱、各種基準等を参照して適切な工事計画を策定す

ること。 

ii) 騒音、悪臭、公害、粉塵発生、交通渋滞その他建設工事による近隣住民の生活

環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の対応を実施すること。 

iii) 近隣住民への対応について、事業者は本市に対して、事前及び事後にその内容

及び結果を報告すること。 

iv) 近隣住民へ工事内容を周知徹底して理解を得、作業時間の了承を得ること。 

v) 工事に伴う影響（特に車輌の交通障害・騒音・振動）を最小限に抑えるための

工夫を行うこと。 

 

3.3.3 着工前業務 

(1) 各種申請業務 
建築確認申請等、建築工事に伴う各種申請の手続きを事業スケジュールに支障が無

いように実施すること。必要な場合には、各種許認可等の書類の写しを本市に提出す

ること。 

 
(2) 近隣調査・準備調査等 

i) 着工に先立ち、近隣住民との調整及び建築準備調査等（周辺家屋影響調査を含

む）を十分に行い、工事の円滑な進行と近隣住民の理解及び安全を確保するこ

と。 

ii) 本市の事前調査を参考にしつつ、建物及びその工事によって近隣住民に及ぼす

諸影響を検討し、問題があれば適切な対策を講じること。 

iii) 近隣住民への説明等を実施し、工事工程等についての了解を得ること。 

 
(3) 工事監理計画書の提出 

事業者は、建設工事着工前に工事監理主旨書（工事監理のポイント等）、総合定例

打合せ及び各種検査日程等を明記した詳細工程表を含む工事監理計画書を作成し、以

下の書類とともに本市に提出して、承諾を得ること。 

 

i) 工事監理体制：      1部 

ii) 工事監理者選任届（経歴書を添付）：   1部 

iii) 工事監理業務着手届：     1部 

 

(4) 施工計画書の提出 
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事業者は、建設工事着工前に詳細工程表を含む施工計画書を作成し、以下の書類と

ともに本市に提出して承諾を得ること。 

 
【着工時の提出書類】 

i) 工事実施体制：      1部 

ii) 工事着工届：       1部 

iii) 建設業退職金共済制度証紙購入確認書：   1部 

iv) 労働保険加入確認書：     1部 

v) 建設労災補償共済制度加入確認書：   1部 

vi) 現場代理人及び監理技術者届（経歴書を添付）： 1部 

vii) 承諾願（仮設計画書）：     1部 

viii) 承諾願（工事記録写真撮影計画書）：   1部 

ix) 承諾願（施工計画書）：     1部 

x) 承諾願（主要資機材一覧表）：    1部 

xi) 報告書（下請業者一覧表）：    1部 

 
※ ただし、承諾願については、建設会社が工事監理者に提出して、その承諾を受けたものを工事

監理者が本市に提出・報告するものとする。 

 

3.3.4 建設期間中業務 

(1) 建設工事 
各種関連法令及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書及び施工計画に

従って施設の建設工事を実施すること。事業者は、工事現場に工事記録を常に整備す

ること。工事施工においては、本市に対し以下の事項に留意すること。 

 

i) 事業者は、工事監理者を通じて工事進捗状況を本市に2週間ごとに報告するほ

か、本市から要請があれば施工の事前説明及び事後報告を行うこと。 

ii) 事業者は、本市と協議のうえ、必要に応じて、各種検査・試験及び中間検査を

行うこと。なお、検査・試験項目及び日程については、事前に本市に連絡する

こと。 

iii) 本市は、事業者又は建設会社が行う工程会議に立会うことができるとともに、

必要に応じて随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができるものとす

る。 

 

工事施工においては、施設利用者及び近隣住民に対し、以下の事項に留意すること。 
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i) 工事中における当該関係者及び近隣住民への安全対策については、万全を期す

こと。 

ii) 工事を円滑に推進できるように、必要な工事状況の説明及び調整を十分に行う

こと。 

 
(2) 解体工事 

i) 既存住宅を解体・撤去し、発生する産業廃棄物等を適切に処理すること。また、

周辺への騒音や振動には十分配慮すること。なお、建物内の廃棄備品について

は本事業に含むものとする。 

ii) 解体工事等の業務期間については、建設業務に含むものとし、遅滞なく供用開

始できるよう綿密な計画を立てること。なお、既存住宅に係る解体工事着手は、

既存住宅の入居者の仮移転・引越しのための期間が十分に確保（1ヶ月程度）

されるよう配慮すること。 

iii) 既存住宅においてアスベストは確認されていないが、解体工事に当たり、万一

アスベスト等が発見された場合には、本市と別途協議を行うものとする。 

 
(3) 工事監理業務 

i) 工事監理者は、工事監理の状況を2週間ごとに本市に定期報告し、本市の要請

があったときには随時報告を行うこと。 

ii) 本市への完成検査報告は、工事監理者が事業者を通じて行うこと。 

iii) 工事監理者を工事期間中の現場に常駐させることが望ましい。 

iv) 工事監理業務内容は「民間（旧四会）連合協定建築設計・監理業務委託契約約

款」によることとし、「民間（旧四会）連合協定建築監理業務委託書」に示さ

れた業務とする。 

 
(4) その他 

原則として工事中に第三者に及ぼした損害については、事業者が責任を負うものと

するが、本市が責任を負うべき合理的な理由がある場合はこの限りではない。 

事業者は、建設期間中に以下の書類を当該事項に応じて遅滞なく本市に提出するこ

と。 

 
【施工中の提出書類】 

i) 工事実施工程表：       1部 

ii) 施工計画書：      1部 

iii) 工事報告書：          1部 

iv) 工事監理報告書：           1部 

v) 施工体制台帳：           1部 
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vi) 承諾願（機器承諾願）：    1部 

vii) 承諾願（残土処分計画書）：   1部 

viii) 承諾願（産業廃棄物処分計画書）：  1部 

ix) 承諾願（再資源利用（促進）計画書）：  1部 

x) 承諾願（主要工事施工計画書）：   1部 

xi) 承諾願（生コン配合計画書）：   1部 

xii) 報告書（各種試験結果報告書）：   1部 

xiii) 報告書（各種出荷証明）：    1部 

xiv) 報告書（マニフェストA・B2・D・E票）： 1部 

 
※ ただし、承諾願については、建設会社が工事監理者に提出してその承諾を受けたものを工事監

理者が本市に提出・報告するものとする。 

 

3.3.5 完成後業務 

(1) 自主完成検査及び完成検査 
自主完成検査及び完成検査は、整備対象施設について以下の「① 事業者による自

主完成検査」及び「② 本市の完成検査」の規定に則して実施する。ただし、これら

の規定のうち該当する業務内容が無い部分については、これを適用しない。 

 

① 事業者による自主完成検査 
i) 事業者は、事業者の責任及び費用において、自主完成検査及び器具・機器等の

試運転等を実施すること。 

ii) 自主完成検査及び器具・機器等の試運転の実施については、それらの実施日の

7日前に本市に書面で通知すること。 

iii) 本市は、事業者が実施する自主完成検査及び器具・機器等の試運転に立会うも

のとする。 

iv) 事業者は、本市に対して自主完成検査及び器具・機器等の試運転の結果を検査

済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告すること。 

 

② 本市の完成検査等 
本市は、事業者による上記の自主完成検査及び器具・機器等の試運転の終了後、当

該施設等について、以下の方法により行われる完成検査を実施すること。 

 

i) 本市は、建設会社及び工事監理者の立会いの下で、完成検査を実施するものと

する。 

ii) 完成検査は、本市が確認した設計図書との照合により実施するものとする。 
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iii) 事業者は、器具・機器等の取扱いに関する本市への説明を前項の試運転とは別

に実施すること。 

iv) 事業者は、本市の行う完成検査の結果、是正・改善を求められた場合、速やか

にその内容について是正すること。 

v) 事業者は、本市による完成検査後、是正・改善事項が無い場合には、本市から

完成検査の通知を受けるものとする。 

 

③ 完成図書の提出 
事業者は、本市による完成検査の通知に必要な以下の完成図書を提出すること。な

お、完成図は製本図2部、縮小版製本図2部、原図及びCDとし、CADデータ及びPDF等

も提出すること。 

 

【完成時の提出書類】 

i) 完成通知書：     1部 

ii) 工事記録写真：     1部（CD） 

iii) 工事完成引渡書（完成用）：   1部 

iv) 鍵及び工具引渡書：    一式 

v) 官公署・事業会社の許可書類一覧表：  1部 

vi) 検査試験成績書：     1部 

vii) 保守点検指導書：     1部 

viii) 保証書：      1部 

ix) 消防法第17条の3の2の規定による検査済証： 1部 

x) 完成図（建築）：     一式 

xi) 完成図（電気設備）：    一式 

xii) 完成図（機械設備）：    一式 

xiii) 完成図（昇降機）：    一式 

xiv) 完成写真：      1部（CD） 

xv) 建築主の要求による登記に関する書類： 1部 

xvi) 確認済証（建築基準法第6条第1項）：  1部 

xvii) 中間検査合格証（建築基準法第7条第3項）： 1部 

xviii) 検査済証（建築基準法第7条第1項）：  1部 

xix) 工事監理報告書（建築士法第20条第2項）： 1部 

xx) 使用材料一覧表：     1部 

xxi) 工事業者一覧表：     1部 

xxii) その他必要な検査済証、届出書、報告書等： 1部 

xxiii) その他必要図書：     1部 

xxiv)要求水準書及び事業提案書との整合性の確認結果報告書：1部 
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(2) 不動産登記等の関連手続 

事業者は、本市による完成検査後、引渡し、不動産登記に必要な手続き業務等を事

業スケジュールに支障が無いように実施すること。 
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4. 維持管理業務 

4.1 維持管理業務総則 

4.1.1 業務の対象範囲 

事業者は、維持管理業務仕様書、維持管理業務計画書、事業契約書、本要求水準書、

入札時の提案書類に基づき、本住宅等の機能を維持し、公共サービスの提供に支障を及

ぼすことがなく、かつ、施設利用者及び関係者にとって、より快適な施設利用ができる

ように、以下の内容について、各性能及び機能を常時適切な状態に維持管理すること。 

事業者は、維持管理業務を遂行するに当たって、要求水準書のほか、「建築保全業務

共通仕様書 平成20年版」（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、建築保全センター編

集・発行）にも準拠すること。 

 

i) 建築物保守管理業務 

ii) 建築設備等保守管理業務 

iii) 長期修繕計画作成業務 

 

4.1.2 業務期間 

業務期間は、施設の引渡し以降、事業期間終了までとする。 

 

4.1.3 維持管理業務に係る仕様書 

事業者は、維持管理業務の開始に先立ち、本市との協議のうえ、業務範囲、実施方法

及び本市による履行確認手続等を明確にした維持管理業務仕様書を作成すること。具体

的な検査・点検内容、詳細維持管理業務内容及びその実施頻度等については、事業者が

提案し、本市が承諾するものとする。 

 

4.1.4 維持管理業務計画書 

事業者は、毎年度の維持管理業務の実施に先立ち、以下の項目について配慮しつつ、

実施体制、実施工程等、必要な項目を記載した維持管理業務計画書を作成し、本市に提

出したうえ、承諾を受けること。 

 

i) 維持管理は、予防保全を基本とすること。 

ii) 本住宅等（付帯設備を含む）が有する性能を保つこと。 
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iii) 建築等の財産価値の確保を図るよう努めること。 

iv) 合理的かつ効率的な業務実施に努めること。 

v) 施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保ち、施設利用者の健康を確保するよう

努めること。 

vi) 劣化等による危険及び障害の未然防止に努めること。 

vii) 省資源及び省エネルギーに努めること。 

viii) ライフサイクルコストの削減に努めること。 

ix) 環境負荷を低減し、環境汚染等の発生防止に努めること。 

x) 故障等によるサービスの中断に係る対応を定め、回復に努めること。 

xi) 上記の項目について、事業期間中の工程を定め、実施すること。 

 

4.1.5 業務報告書 

事業者は、維持管理業務に係る月報を業務報告書として作成し、必要に応じて、各種

記録、図面、法定の各種届出、許認可申請書及び設備管理台帳等と合わせて本市に提出

すること。なお、これら一連の書類については、事業期間を通じて保管・管理すること。 

 

4.1.6 各種提案 

業務の実施、結果分析及び評価をもとに各種提案資料を作成し、本市に提出すること。

これらの内容については、本市との協議のうえ、翌年度以降の維持管理業務計画書に反

映すること。 

 

4.1.7 業務遂行上の留意点 

(1) 法令の遵守 
必要な関連法令、技術基準等に基づき業務を実施すること。 

 
(2) 業務体制の届出 

事業者は、業務の実施に当たって、その実施体制（業務責任者及び業務担当者の経

歴を明示した履歴書並びに名簿等）を本市に届け出ること。 

 
(3) 業務担当者 

i) 事業者は、適切で丁寧な作業を実施できるよう、業務遂行に最適と思われる業

務担当者を選定すること。 

ii) 法令等により資格を必要とする業務の場合には、各有資格者を選任し、事前に

その氏名及び資格を本市に通知すること。 
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iii) 業務担当者は、業務従事者であることを容易に識別できるようにし、作業に従

事すること。 

iv) 事業者は、業務担当者が本住宅等利用者等に対して不快感を与えないような服

装かつ態度で接するように十分指導監督すること。 

 
(4) 点検及び故障等への対応 

点検及び故障への対応は、維持管理業務計画書に従って速やかに実施すること。 

 
(5) 緊急時の対応 

事業者は、設備の異常等の理由で、本市の担当責任者から要請を受けた場合には、

業務計画外であっても関連業務の責任者又は作業従事者を速やかに現場に急行させ、

異常箇所の修理、復旧等の対策を講じさせること。この場合の増加費用は、本市の負

担とするが、施設等の瑕疵、保守点検の不良等、事業者の責めに帰すべき事由がある

場合には、事業者が負担するものとする。 

 
(6) 報告等 

i) 協議が必要と判断される事項については、事業者は、事前に本市と協議するこ

と。 

ii) 事業者は、各業務の記録を保管し、本市の求めに応じて速やかに提出できるよ

うにしておくこと。 

 
(7) 関係諸機関への届出・報告 

事業者は、各業務の責任者に、必要に応じて関係官公署等への報告及び届出を実施

させ、緊急時の関係機関への連絡等を行わせること。 

 
(8) その他 

事業期間中の当該施設の維持管理に係る光熱水費は、本市の負担とする。事業者は、

業務の一部又は全部をあらかじめ本市に書面で申請し、承諾を得た場合、第三者に委

託することができるものとする。 

 

4.2 建築物保守管理業務 

外観上清潔で、かつ、景観上美しい状態を保ち、破損、漏水等がない等、完全に本住

宅等の供用が可能となるように実施設計図書に定められた所要の性能及び機能を保つよ

う努めること。 
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4.2.1 定期保守点検業務 

建築物等が正常な状況にあるかどうかについて、建築基準法に準拠して2年に1回、点

検、測定等により建築物の状態を確認し、建築物の良否を判定のうえ、点検表に記録す

るとともに、建築物の各部位を最良な状態に保つよう努めること。 

 

4.2.2 クレーム対応 

i) クレーム、要望等に対し、迅速な判断により対処すること。 
ii) 故障、クレーム等発生時には、現場調査、初期対応及び処置を行い、速やか

に本市に報告すること。 
 

4.3 建築設備等保守管理業務 

本住宅等の供用が可能となるように、実施設計図書に定められた所要の性能及び機能

を保つよう努めること。 

 

4.3.1 定期保守点検業務 

建築設備等が正常な状況にあるかどうかについて、定期的に点検し、設備の運転、停

止、測定等により設備の状態を確認し、設備の良否を判定のうえ、点検表に記録すると

ともに、各設備を良好な状態に保つよう努めること。具体的には、以下の業務について、

法定点検、調査及び検査を実施し、シーズンイン・シーズンアウト調整を行うこと。な

お、整備する建築・設備内容に応じて、実施する業務内容について適宜検討すること。 

 
i) エレベーター保守管理業務：定期点検（月1回）及び定期検査（年1回）を実

施すること。 
ii) 自家用電気工作物保守点検業務：巡視点検（月1回）及び定期点検（年1回）

を実施すること。 
iii) 消防設備保守管理業務：消火器具、誘導灯、誘導標識について外観及び機能

点検（6ヶ月に1回）を実施し、消火設備、警報設備、避難設備等について外

観及び機能点検（6ヶ月に1回）並びに総合点検（年1回）を実施すること。 
iv) 簡易専用水道保守管理業務：簡易専用水道について外観点検及び水質検査（年

1回）を実施し、飲料用貯水槽（受水槽及び高架水槽）について清掃（年1回）

を実施すること。 
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4.3.2 故障・クレーム対応 

i) クレーム、要望等に対し、迅速な判断により対処すること。 
ii) 故障、クレーム等発生時には現場調査、初期対応及び処置を行い、速やかに

本市に報告すること。 
 

4.4 長期修繕計画作成業務 

建築物、建築設備及び外構施設について、大規模修繕を見据えた事業期間全体の長期

修繕（保全）計画を作成すること。具体的な修繕方法については、事業者が提案し、本

市の判断で実施するものとする。 

事業者は、修繕を行った場合、修繕箇所について、本市の立ち会いによる確認を受け、

適宜、完成図書に反映するとともに、使用した設計図及び完成図等の書面を本市に提出

すること。 



資料 1 用語の定義 

 

 本要求水準書において使用する用語の定義は、次の通りとする。 

 

（1） 「供用開始」とは、本施設の用に供する旨の意志を表示する行政行為をいう。 

（2） 「法令」とは、法律・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイド

ライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切

の規程・判断・措置等をいう。 

（3） 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自

然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人

為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のもの（入札説明書及び設計図書で水

準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。）などであって、本市又

は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗

力」に含まれない。 

（4） 「設計図書」とは、要求水準書に基づき、事業者が作成する基本設計図書及び実施

設計図書、その他本施設の設計に係る一切の書類をいう。 

（5） 「施工計画書」とは、事業者が作成する本施設等の建設工事等に係る施工手順及び

施工方法を記載した書類をいう。 

（6） 「完成図書」とは、事業者が作成する本施設等の竣工に係る一切の書類をいう。 

（7） 「修繕」とは、建築物等の劣化した部分若しくは部材または低下した性能若しくは

機能を、原状、または実用上支障のない状態まで回復させることをいう。 

（8） 「保守」とは、建築物等の必要とする性能、または機能を維持する目的で行う消耗

部品または材料の取替え、注油、汚れ等の除去、部品の調整等の軽微な作業をいう。 

（9） 「点検」とは、建築物等の機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、機能

に異常、または劣化がある場合、必要に応じ対応措置を判断することを含む。 

（10） 「清掃」とは、汚れを除去すること、汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、

快適な環境を保つための作業をいう。 

（11） 「更新」とは、劣化した部位・部材や機器等を新しいものに取り替えることをいう。 
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７１７ＩＳＩ

７１８ＩＳＩ

７１９ＩＳＩ

７２０ＩＳＩ

７２１ＩＳＩ

７２２ＩＳＩ

７２３ＩＳＩ

７２４ＩＳＩ

７２５ＩＳＩ

７３５ＭＡＳ

７３６ＭＡＳ

７３７ＭＡＳ

７３８ＭＡＳ

７３９ＭＡＳ

７４０ＭＡＳ
７４１ＭＡＳ

７４２ＭＡＳ

７４３ＢＥＮ

７４４ＢＥＮ

７４５ＢＥＮ

７４６ＤＥＮ

７４７ＤＥＮ

７４８ＤＥＮ

７４９ＤＥＮ

７５０ＤＥＮ

７５１ＤＥＮ

７５２ＤＥＮ

７５３ＳＥＮ

７５４ＳＥＮ

７５５ＳＥＮ

７５６ＳＥＮ

７５７ＭＡＲＵＹＡ

７５８ＭＡＲＵＹＡ

７５９ＢＬＯＫ７６０ＢＬＯＫ

７６１ＢＬＯＫ

７６２ＢＬＯＫ

７６３ＢＬＯＫ

７６４ＢＬＯＫ

７６５ＢＬＯＫ

７６６ＢＬＯＫ

７６７ＢＬＯＫ

７６８ＹＯ７６９ＹＯ

７７０ＹＯ

７７１ＹＯ

７７２ＹＯ
７７３ＹＯ

７７５ＡＰＴ７７６ＡＰＴ

７７７ＡＰＴ ７７８ＡＰＴ

７７９ＡＰＴ

７８０ＡＰＴ ７８１ＡＰＴ

７８２ＡＰＴ

７８３ＡＰＴ
７８４ＡＰＴ

７８５ＡＰＴ
７８６ＡＰＴ

７８７ＩＥ

７８８ＩＥ

７８９ＩＥ

７９０ＩＥ

７９１ＩＥ

７９２ＩＥ

７９３ＩＥ

７９４ＩＥ

７９５ＩＥ

７９６ＩＥ

７９７ＩＥ

７９８ＩＥ

７９９ＩＥ

８００ＩＥ

８０１ＩＥ

８０２ＩＥ

８０３ＩＥ

８０４ＩＥ

８０５ＩＥ

８０６ＩＥ

８０７ＩＥ

８０８ＩＥ

８０９ＩＥ

８１０ＳＵＩ

８１１ＳＵＩ

８１２ＮＥＴ

８１３ＮＥＴ

８１４ＮＥＴ

８１５ＮＥＴ

８１７ＩＳＩ

８１８ＩＳＩ

８１９ＩＳＩ

８２０ＩＳＩ

８２８ＳＯ

８２９ＳＯ

８３０ＳＯ

８３１ＳＯ

８３２ＢＯＸ

８３３ＢＯＸ

８３４ＢＯＸ

８３５ＢＯＸ

８３６ＳＯ

８３７ＳＯ

８３８ＳＯ

８３９ＳＯ

８４０ＳＯ

８４６ＹＯ

８４７ＹＯ

８４８ＹＯ

８４９ＹＯ

８５０ＹＯ

８５１ＹＯ

８５２ＹＯ

８５３ＹＯ

８５４ＹＯ

８５５ＹＯ

８５６ＹＯ

８５７ＹＯ

８５８ＹＯ
８５９ＹＯ

８６０ＹＯ

８６１ＹＯ

８６２ＹＯ

８６３ＹＯ

８６４ＹＯ

８６５ＹＯ

８６６ＹＯ

８６７ＹＯ８６８ＹＯ

８６９ＹＯ

８７０ＹＯ

８７１ＹＯ

８７２ＹＯ

８７３ＹＯ

８７４ＡＳ

８７５ＡＳ

８７６ＡＳ

８７７ＡＳ

８７８ＡＳ

８７９ＡＳ

８８０ＡＳ
８８１ＡＳ

８８２ＡＳ ８８３ＡＳ

８８４ＢＬＯＫ

８８５ＢＬＯＫ

８８６ＢＬＯＫ

８８７ＢＬＯＫ

８８８ＢＯＸ

８８９ＢＯＸ

８９０ＢＯＸ

８９１ＢＯＸ

８９２ＢＯＸ

８９３ＢＯＸ

８９４ＢＯＸ

８９５ＢＯＸ

８９６ＢＯＸ

８９７ＢＯＸ

８９８ＢＯＸ

８９９ＢＯＸ

９００ＩＳＩ

９０１ＩＳＩ

９０２ＩＳＩ

９０３ＩＳＩ

９０４ＩＳＩ

９０５ＩＳＩ ９０６ＩＳＩ

９０７ＭＡＮ

９０８ＭＡＮ

９０９ＭＡＮ

９１０ＭＡＮ

９１１ＭＡＮ

９１２ＭＡＮ ９１３ＭＡＮ

９１４ＭＡＮ

９１５ＭＡＮ

９１６ＢＥＮ

９１７ＢＥＮ

９１８ＨＹＯ

９１９ＨＹＯ

９２０ＨＹＯ

９２１ＨＹＯ

９２２ＡＰＴ

９２３ＡＰＴ

９２４ＡＰＴ

９２５ＡＰＴ

９２６ＡＰＴ

９２７ＡＰＴ

９２８ＡＰＴ

９２９ＡＰＴ

９３０ＡＰＴ

９３１ＡＰＴ

９３２ＡＰＴ

９３３ＡＰＴ

９３４ＩＥ

９３５ＩＥ

９３６ＩＥ

９３７ＩＥ

９３８ＩＥ

９３９ＩＥ

９４０ＩＥ

９４１ＩＥ

９４２ＩＥ

９４３ＹＯ
９４４ＹＯ

９４５ＹＯ
９４６ＹＯ

９４７ＳＵＩ

９４８ＳＵＩ

９４９ＳＵＩ

９５０ＳＵＩ

９５１ＳＵＩ

９５２ＳＵＩ

９６１ＳＥＮ

９６２ＤＥＮ

９６３ＤＥＮ

９６４ＩＥ

９６５ＩＥ

９６６ＩＥ

９６７ＩＥ

９６８ＩＥ

９６９ＫＯＹＡ９７０ＫＯＹＡ

９７１ＫＯＹＡ

９７２ＫＯＹＡ

９７３ＫＯＹＡ

９７４ＫＯＹＡ

９７５ＭＡＲＵＹＡ

９７６ＭＡＲＵＹＡ

９７７ＭＡＲＵＹＡ
９７８ＭＡＲＵＹＡ

９７９ＭＡＲＵＹＡ

９８０ＭＡＲＵＹＡ

９８２ＹＯ

９８３ＹＯ

９８４ＹＯ

９８５ＹＯ

９８６ＹＯ

９８７ＡＰＴ

９８８ＡＰＴ

９８９ＡＰＴ

９９０ＡＰＴ

９９１ＡＰＴ

９９２ＡＰＴ

９９３ＡＰＴ

９９４ＡＰＴ

９９５ＡＰＴ

９９６ＡＰＴ

９９７ＡＰＴ

９９８ＩＥ

９９９ＩＥ

擁壁が変、方向、

Ａｓ

Ａｓ

Ａｓ

Ｇｎ

仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

仕

丸屋クリニック

市営住宅１号

市営住宅２号

市営住宅３号

居宅

居宅

居宅

居宅

居宅

居宅

居宅

小屋

物置

６５．８１

６６．０９

６６．４４

６６．８０

６５．８２

６５．９９４

６５．９７

６６．４３
６６．５６

６６．８０

６７．２４

６７．４４

６７．８８

６８．２９

６６．７８

６７．１０

６７．３４

６７．６２

６８．０２

６６．５５
６６．５０

６６．３９
６６．３４

６６．３４

６５．７６

６６．１７

６５．６６

６６．４７

６５．３３

６５．３９
６５．４１

６５．５３

６５．５７

６５．８１

６５．７８

６６．８３

６６．６３

６６．５０
６６．７６

６６．９２

６５．２８

６５．２１

６５．４３

６５．４７

６５．５９

６５．７４

６５．９３

６６．２４

６６．４２

６５．３９

６６．８１ ６６．８４

プレハブ

プレハブ６６．８０

プレハブ
プレハブ

プレハブ
物置

物置
物置

物置

物置
物置

Ｇｎ

小屋

居宅

６５．４９

６６．４０

６７．０７

６５．９３

６５．４９

６５．７４

６５．５２

６６．４５

６７．４０

６６．３４

６５．９３

６５．９１

６６．０１

６７．７９
６６．６８

６６．９３

６７．１９

６６．４８

コミュニティビル向町

小屋

居宅

ゴミ

捨場

捨場

ゴミ

４北２

４北３

１３西３

１３西１

１３

１２

１４

１４東１

１４東２

車庫

居宅

居宅

物置

居宅

６５．４０

Ａ

Ａ’

Ｂ

Ｂ
’

Ｃ
’

Ｄ

Ｄ’

Ａｓ

Ｅ

Ｅ’

Ｇ

Ｇ
’

６６．１４

６６．５５

土蔵

物置

６６．３１

土蔵

空家

Ｇｎ

Ａｓ

現
場
打
ち
２
５
０
＊
４
０
０

可
変
３
０
０
＊
３
０
０

可
変
４
０
０
＊
４
０
０

可
変

３
０
０

＊
４

０
０

落
蓋

３
０

０
＊
３

０
０

落
蓋
４
０
０
＊
４
０
０

可
変
４
０
０
＊
５
０
０

可
変
４
０
０
＊
５
０
０

可
変
３
０
０
＊
４
０
０

可変３００＊３００

ＨＰφ１５０

現
場

打
ち
３

０
０

＊
４

０
０

６７．７２
６７．９８

６７．８１

６５．５５
６５．８５

６６．８２

６６．２２

６６．４８

６６．４９
６６．４１

６６．９０

６４．８５

６６．１７

Ａｓ ６７．４７６７．９３

６５．７９

６６．４９

１３西２

市
道
　
桂
城
向
町
線

市道　中町裏町線

市道　柳町公園線

市
道

　
横

町
一

心
院

線

６７．０８

Ｆ
Ｆ
’

Ｙ
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－
２

２
８

５
０

Ｙ
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－
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２
９

０
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Ｙ
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２
９

５
０

Ｙ
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－
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３
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０
０

Ｙ
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３
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５
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Ｙ
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－
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３
１

０
０

Ｙ
：

－
２

３
１

５
０

Ｙ
：

－
２

３
２

０
０

Ｙ
：

－
２

３
２

５
０

Ｙ
：

－
２

２
８

５
０

Ｙ
：

－
２

２
９

０
０

Ｙ
：

－
２

２
９

５
０

Ｙ
：

－
２

３
０

０
０

Ｙ
：

－
２

３
０

５
０

Ｙ
：

－
２

３
１

０
０

Ｙ
：

－
２

３
１

５
０

Ｙ
：

－
２

３
２

０
０

Ｙ
：

－
２

３
２

５
０

Ｘ：２９９００

Ｘ：２９９５０

Ｘ：３００００

Ｘ：２９９００

Ｘ：２９９５０

Ｘ：３００００

縮尺＝１／２５０

既

既

縮尺＝１／２５０

６６．１８

６６．２３

街区基準点使用によるトラバース測量測量方法：

Ｔ．１

Ｔ．２

Ｔ．３

Ｔ．４

点　名 Ｘ座標 Ｙ座標

平面直角座標系：１０系

１Ａ０８９　Ｘ＝３００３５．８６９　Ｙ＝－２２９６５．６９３

１０Ｂ１６　Ｘ＝２９９６７．７０７　Ｙ＝－２２９４６．１８２

２Ａ１８９　Ｘ＝２９９８５．９８７　Ｙ＝－２３１１３．７２５

３０００２．０５５ －２２９７０．９８５

２９９８８．３２１ －２３０２１．８３８

２９９８５．１９７ －２３０４９．７６４

２９９９３．７６９ －２３０８９．７９５

２Ａ１９１　Ｘ＝２９９４７．０４９　Ｙ＝－２３２２８．６８６

測量日：平成２３年１１月　９日

使用街区基準点：

ＰａｔｃｈＪＧＤ東北太平洋沖地震２０１１Ｖｅｒ．１．０．　Ｖｅｒ．１．０．にて座標変換済み

横　断　図

Ｔ．６

Ｔ．７

Ｔ．８

２９９４７．００６ －２３１２３．２９２

２９９３９．８０３ －２３１７１．６０１

２９９２６．０２１ －２３２２１．４５７

世界測地系（測地成果２０１１）
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官
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界
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Ａ Ａ’

Ｂ Ｂ’

Ｃ Ｃ’

２９
５８

４０

Ｄ Ｄ’

４０

６

３５

字向町

字界

Ｅ Ｅ’

２９
３５ ３－１

字向町

字界

５－１

２４ ３－１

３－２ ４１

Ｆ

Ｇ Ｇ’

Ｆ’

縮尺＝１／１００

２．７１
Ｈ Ｈ’

３２

３０

３４

官
民

界

官
民

界

Ａｓ

Ａｓ

Ａｓ

Ａｓ

Ａｓ

Ａｓ

Ｕ３００＊３００

ＡｓＡｓ

Ａｓ

Ｃ

既

実　測　平　面　図　　（　境　界　確　定　図　）

市営新町住宅他建替えに係る用地測量業務

字裏町 字向町

字界

字向町

字中町

市道　柳町公園線

市道　柳町公園線

市道　桂城向町線

市道　桂城向町線

市道　中町裏町線

市道　横町一心院線

座標補正方法：街区基準点成果値を

字中町

字中町

字中町

字界

字界

字新町

字新町

字新町

字中町

Ａｓ

Ａｓ

Ｗ．Ｃ

（駐）

（駐）

（駐）

（駐）

（駐）

（花） （花）
（花）

（花）

（花）

（花）

（花）

（花）（花）（花）
（花） （花）

（花）

（花）

（花）

（花）

プレート板

境界標の種類

コンクリート杭

合成樹脂杭

金　属　鋲

注記：　　は既存の杭を示す

　筆界の記号　

Ａｓ

Ｇｎ

６５．５３

６５．８０

Ｈ Ｈ’

ＢＦ２５０＊２００

ＢＦ２５０＊２００

ＢＦ２５０＊２００
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ち

２
５

０
＊

５
０

０

可変３００＊３５０

可変３００＊４００

Ｂ
Ｆ

１
５

０
＊
１
０

０

ＢＦ２５０＊２００

可変４００＊６００

ＢＦ２００＊１５０

１０５６Ｂ

１０６２Ｐ

１１１３Ｃ

４６０Ｂ

７７４Ｐ

８１６Ｐ

８４４Ａ

８４５Ｂ

９８１Ｃ

１５０８ＹＯ１５０９ＹＯ

１５１０ＹＯ１５１１ＹＯ

１５１４ＫＯＹＡ

１５１５ＫＯＹＡ

１５１６ＫＯＹＡ

１５１７ＫＯＹＡ

１５２８ＩＥ

１５２９ＩＥ

１５３０ＫＯＹＡ

１５３１ＫＯＹＡ

１５３２ＫＯＹＡ

１５３３ＫＯＹＡ

１５３４ＫＯＹＡ
１５３５ＫＯＹＡ

１５３６ＫＯＹＡ

１５３７ＫＯＹＡ

１５３８ＫＯＹＡ
１５３９ＫＯＹＡ

１５４０ＫＯＹＡ

１５４１ＫＯＹＡ

１５４２ＫＯＹＡ

１５５２ＢＩＬ

１５５３ＢＩＬ

１５５４ＢＩＬ

１５５５ＩＥ

１５５６ＩＥ

１５５７ＩＥ

１５５８ＫＩ

１５５９ＫＩ

１５６０ＫＩ

１５６１ＫＩ

１５６２ＫＩ

１５６３ＫＩ

１５６４ＫＩ

１５６５ＴＴＫ

１５６６ＴＴＫ

１５６７ＴＴＫ

１５６８ＴＴＫ

１５６９ＴＴＫ

１５７０ＴＴＫ

１５７１ＴＴＫ

１５８３ＧＯＭＩ

１５８４ＧＯＭＩ

１５８５ＧＯＭＩ

１５８６ＧＯＭＩ

１５８７ＧＯＭＩ

１５８８ＧＯＭＩ

１００７Ｈ

１００８Ｈ

１０２９Ｈ

１０３０Ｈ

１０３１Ｈ

１０３２Ｈ

１０３３Ｈ

１３４Ｈ

１３５Ｈ

１３６Ｈ

１３７Ｈ

１３８Ｈ２２９Ｈ

２３０Ｈ

２３１Ｈ

３４６Ｈ

３４７Ｈ

３４８Ｈ

３４９Ｈ

３５０Ｈ

４１８Ｈ

４１９Ｈ

４２０Ｈ

４２１Ｈ

４２２Ｈ

４２３Ｈ

４２４Ｈ

４２５Ｈ

４２６Ｈ

４２７Ｈ

４２８Ｈ

５３１Ｈ

５３２Ｈ

５３３Ｈ

５３４Ｈ

６７３Ｈ

６７４Ｈ

６７５Ｈ

６７６Ｈ

６７７Ｈ

６７８Ｈ

７２６Ｈ
７２７Ｈ

７２８Ｈ

７２９Ｈ

７３０Ｈ

７３１Ｈ

７３２Ｈ

７３３Ｈ

７３４Ｈ

８２１Ｈ

８２２Ｈ

８２３Ｈ

８２４Ｈ ８２５Ｈ

８２６Ｈ

８２７Ｈ

９５３Ｈ

９５４Ｈ

９５５Ｈ

９５６Ｈ

９５７Ｈ

９５８Ｈ

９５９Ｈ

９６０Ｈ

１５００Ｈ

１５０１Ｈ

１５０２Ｈ

１５０３Ｈ

１５０４Ｈ

１５０５Ｈ

１５０６Ｈ

１５０７Ｈ

１５１２Ｈ

１５１３Ｈ

１５１８Ｈ

１５１９Ｈ

１５２０Ｈ

１５２１Ｈ

１５２２Ｈ

１５２３Ｈ

１５２４Ｈ

１５２５Ｈ

１５２６Ｈ

１５２７Ｈ

１５４３Ｈ

１５４４Ｈ

１５４５Ｈ

１５４６Ｈ

１５４７Ｈ

１５４８Ｈ

１５４９Ｈ

１５５０Ｈ

１５５１Ｈ

１５７２Ｈ

１５７３Ｈ

１５７４Ｈ

１５７５Ｈ

１５７６Ｈ

１５７７Ｈ

１５７８Ｈ

１５７９Ｈ

１５８０Ｈ

１５８１Ｈ

１３－１０

１３－１６
１３－１７

１４－４０

１４－４１

１４－３９

１４－３８

１４－６１

１４－３７

１４－３５

１４－３４

１４－３３

１４－４８

１４－４５

１４－４６
１４－４７

１４－３１

１４－３２

１４－３０

１４－２９

１４－４４

１４－５０

１４－２６

１３－１９

１３－１８

１４－２５

１４－４２

１４－２４

１３－６

１４－１

１４－２

１４－３

１４－４

１４－５

１４－６

１４－７

１４－２３

１４－８

１４－９

１４－１０

１４－１６

１４－１７

１４－１８

１４－１９

１４－２０

１４－２１

１３－１

１３－８

１３－７
１４－１４

１４－１３

１４－１２

１４－１１

１２－２

１２－８０

１２－４４

１２－４１

１２－４６

１２－４０

１２－３９

１２－３８

１２－３７

１２－３６

１２－２０

１２－２１

１２－７６

１２－３３１２－１８

１２－３４１２－１９

１２－３５
１２－５６

１２－５５

１２－５４

１２－５７

１２－４７
１２－４５

１２－３

１２－９

１２－１０

１２－１１

１２－１２

１２－３２

１２－６２

１２－３１

１２－６４
１２－６３

１２－３０１２－２９

１２－２７

１２－６９

１２－２６
１２－２５

１２－６１

１２－１３

１２－４

１２－２４

１２－７２
１２－７１

１２－７０

１２－６８

１２－２３

２Ａ１８９

２Ａ１９０

２Ａ１９１

Ｔ．１

Ｔ．２

Ｔ．３

Ｔ．４

Ｔ．６

Ｔ．７

Ｔ．８

ＫＢＭ１

ＫＢＭ２

１２－７

１２－２２

１２－６０

１２－４９
１２－５０

１２－７４

１２－１７

１２－１６

１２－１５

１２－１４

１３－１１

１３－１４

１３－３

１３－５０
１３－４

１３－９

１３－５２

１３－１２

１２－６

１２－７３

１２－５１
１２－５２

１２－５３

１３－１５

１３－２

１３－５

１２－５９

１２－４８

１２－６５

１２－６９１

１２－６６

１２－５８

１２－５ １２－７５

１３－１３

向町１

７
．

５
３

７

６
．

７
５

２

向町２

１３．５３１

向町４１
６
．
６
１
４

向町５－２ 向町５－１

向町６

向町７－１

向町９

向町１３－１

向町１３－２

向町１４

向町１５

向町１６－１

１３．３５２

向町４１

向町８

５
．

９
８

６

６
．

７
３

３

６
．

７
３

１

４
．
５
８

９
５
．
０
２
５

新町３２

新町３３

１．８６０

新町３４

新町３５－１

８．４７８

新町３６

８．３８２

新町３７

６．１６４

新町３８

６．５４５

新町３９

新町４２

４．１４０

５
．

９
７

１

新町４１

１１．３００

１１．４７０

新町３１

新町３０

中町２９

中町３０

中町３２

１０．９９４

中町３３

１６．７３０中町３５

５．９７５
中町３６

１８．２１５

中町５８

７．４３０

新町４０

１
４
．
１
９
０

４５．１０２

１
２

．
６

５
０

２
．
７
０
２

中町３４

５１．０５６

向町３－１

１１．６１４

２１．９６９

１
３
．
８
４
４

２
．
９
９
５

３８．１７０

２
１
．
６
６
６

向町３－２

６．１４９ ７．０３３

新町３５－２

直 角 座 標 法 求 積 表

地　番

測点名 Ｘｎ Ｙｎ Ｘｎ・（Ｙｎ＋１　－　Ｙｎ－１） 距　離（Ｙｎ＋１－Ｙｎ－１）

５３００１２．０９４７２２　－２３２２１．６３４２９９４５．８７８１２－７ １８．２１５１７．６９９

７００１２４．３６０６８８　－２３２０４．０３２２９９５０．５６３１２－６５ ５．９７５２３．３７６

６５７２０８．９５６２５８　－２３１９８．２５８２９９５２．０９９１２－６９１ ２１．９４２

８１３０７６．６６３０８４　－２３１８２．０９０２９９５６．４０２１２－６６ １０．９９４２７．１４２

３０４１４０．５９７７６１　－２３１７１．１１６２９９５５．７３７１２－７３ １２．６５０１０．１５３

－１４９９８８０．５２３３７４　－２３１７１．９３７２９９４３．１１４１２－６０ ５１．０５６－５０．０９１

－１４８２５０９．３１６０９０　－２３２２１．２０７２９９２９．７３０１２－２２ ２．７０２－４９．５３３

－１５６８４．５８７５５６　－２３２２１．４７０２９９３２．４１９１２－５ －０．５２４

－４９１０．０１９９４４　－２３２２１．７３１２９９３９．１４６１２－６ ６．７３３－０．１６４

１５７８．２２５５４９　

７８９．１１２７７４５

㎡７８９．１１　　　　　

合　計

合　計　面　積

地　積

地　番

測点名 Ｘｎ Ｙｎ Ｘｎ・（Ｙｎ＋１　－　Ｙｎ－１） 距　離（Ｙｎ＋１－Ｙｎ－１）

１０４２７２．７２００１１　－２３１７７．５７５２９９３７．６１７１２－５８ ７．４３０３．４８３

１５６３６５４．８６２４７６　－２３１７０．４１１２９９３９．５８８１２－５９ ５２．２２７

１３２５２３８．４７４１８９　－２３１２５．３４８２９９４１．４４９１２－１４ ４４．２６１

－４０１１４．８９５２６０　－２３１２６．１５０２９９３６．４８９１２－１５ －１．３４０

－３５９１２３．３０８１３８　－２３１２６．６８８２９９３１．９３１１２－１６ －１１．９９８

－３４９３５９．６６２６３２　－２３１３８．１４８２９９３１．４３１１２－７５ ５．９７１－１１．６７２

－１３００８５．９９２００８　－２３１３８．３６０２９９２５．４６４１２－７４ －４．３４７

－３１９４２２．４７０７４２　－２３１４２．４９５２９９２５．２８３１２－５３ ６．５４５－１０．６７４

－３７９９５７．６９９６０６　－２３１４９．０３４２９９２４．９９８１２－５２ ６．１６４－１２．６９７

－４３４８６６．１６１８２８　－２３１５５．１９２２９９２４．７２９１２－５１ ８．３８２－１４．５３２

－５０４０４５．９７０３７２　－２３１６３．５６６２９９２４．３６３１２－５０ ８．４７８－１６．８４４

－３０９０５４．９９９７０４　－２３１７２．０３６２９９２３．９９３１２－４９ １．８６０－１０．３２８

－１６５７４８．５４８５６８　－２３１７３．８９４２９９２３．９１２１２－４８ －５．５３９

１３８６．３４７８１８　

６９３．１７３９０９０

㎡６９３．１７　　　　　

合　計

合　計　面　積

地　積

地　番 向町３－１

測点名 Ｘｎ Ｙｎ Ｘｎ・（Ｙｎ＋１　－　Ｙｎ－１） 距　離（Ｙｎ＋１－Ｙｎ－１）

－２８７９６８．７８５３７６　－２３１０５．５８０２９９７１．７７２１３－１１ １３．８４４－９．６０８

１９２８０３．９１００８０　－２３１０１．６８３２９９８５．０５６１３－２ ２．９９５６．４３０

１２１８８９７．５１１７９２　－２３０９９．１５０２９９８６．６５４１３－３ ４０．６４８

１２３３６５６．０６８６５６　－２３０６１．０３５２９９８４．５９２１３－５０ ２１．６６７４１．１４３

－２３４１６１．９２３４７０　－２３０５８．００７２９９６３．１３８１３－５２ １１．６１４－７．８１５

－９７９５３８．７４４６８８　－２３０６８．８５０２９９５８．９７８１３－９ ２１．９６９－３２．６９６

－６７８６０９．６６８７７２　－２３０９０．７０３２９９５６．７２４１３－１３ ７．５３７－２２．６５３

－４１１１０．９０７０９６　－２３０９１．５０３２９９６４．２１８１３－１４ ６．７５２－１．３７２

－４２１９０１．００６８４２　－２３０９２．０７５２９９７０．９４６１３－１５ －１４．０７７

２０６６．４５４２８４　

１０３３．２２７１４２０

㎡１０３３．２２　　　　　

合　計

合　計　面　積

地　積

地　番 向町３－２

測点名 Ｘｎ Ｙｎ Ｘｎ・（Ｙｎ＋１　－　Ｙｎ－１） 距　離（Ｙｎ＋１－Ｙｎ－１）

－４６４２４８．８６０１７２　－２３０５８．００７２９９６３．１３８１３－５２ ２１．６６７－１５．４９４

９３３１２．０５０３０４　－２３０６１．０３５２９９８４．５９２１３－５０ ６．１４９３．１１２

３９４９５２．６７２７２０　－２３０５４．８９５２９９８４．２６０１３－４ ７．０３３１３．１７２

２８０４７３．８２５０４２　－２３０４７．８６３２９９８４．３７３１３－５ ９．３５４

－３０３９９４．５９０６２４　－２３０４５．５４１２９９６７．９２１１３－１２ １３．３５２－１０．１４４

４９５．０９７２７０　

２４７．５４８６３５０

㎡２４７．５４　　　　　

合　計

合　計　面　積

地　積

（座標値は世界測地系・測地成果２０１１による）

中町３４

新町４０

１６．７３０

６．７３１

４５．１０２

５．０２５

４．５８９

１１．４７０

４．１４０

１４．１９０

１３．５３１

３８．１７０

１６．６１４
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資料3　事業予定地及び周辺道路現況測量図
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図　面　名　： Ｎｏ，

件　　　名　：

作成年月日　：
平成２３年度 大館市　建設部　都市計画課

１／１

Ｎ

Ｎ

大館市役所

縮　　　尺　：　1/1000

市営中町住宅 市営向町住宅

市営新町住宅

案 内 図

配置図　1/1000

既存市営中町住宅

既存市営新町住宅

既存市営向町住宅

土質ボーリング（機械ボーリング） 標準貫入試験

ボーリング番号 掘 進 長 試験回数

室内地質試験

№１

№２

№３

№４

№５

№６

№７

25.0m

25.0m

25.0m

25.0m

25.0m

25.0m

25.0m 25回

25回

25回

25回

25回

25回

25回

◎

ボーリング調査順番として、№１・№４・№７を先に調査する。

住 宅 名

市営新町住宅

市営中町住宅

市営向町住宅

所 在 地

大館市字新町40番地

大館市字中町34番地

大館市字向町3番地1

市営新町住宅他建替えに係る地質調査業務

案内図、配置図

◎

◎

№１

№３

№４

№２

№５

№６

№７

okita-pc
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資料4　事業予定地地盤調査資料
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資料5　事業予定地設備インフラ現況図





資料 6 住宅性能表示一覧表 

表示すべき事項 表示方法 説明する事項 備考 

１－１ 耐震等級 

（構造躯体の倒壊等

防止） 

等級による 等級１ 建築基準法の規

定を遵守するこ

と。 

１－２ 耐震等級 

（構造躯体の損傷防

止） 

等級による 等級１  

１－３ その他 

（地震に対する構造

躯体の倒壊等防止及

び損傷防止） 

評価対象建築物が免震建築物

であるか否か 

左記事項を明示  

１－４ 耐風等級 

（構造躯体の倒壊等

防止及び損傷防止） 

等級による 等級１  

１－５ 耐積雪等級 

（構造躯体の倒壊等

防止及び損傷防止） 

等級による 等級１  

１－６ 地盤又は杭

の許容支持力等及び

その設定方法 

地盤又は杭に見込んでいる常

時作用する荷重に対し抵抗し

得る力の大きさ、及び地盤に見

込んでいる抵抗し得る力の設

定の根拠となった方法 

左記事項を明示  

１．構造の安

定に関する

こと 

１－７ 基礎の構造

方法及び形式等 

直接基礎の構造及び形式、又は

杭基礎の杭種、杭径及び杭長 

左記事項を明示  

２－１ 感知警報装

置設置等級 

(自住戸火災時) 

等級による 等級２ 建築基準法、消

防法、省令、条

例等の規定を遵

守すること。 

２－２ 感知警報装

置設置等級 

(他住戸等火災時) 

等級による 等級１  

２－３ 避難安全対

策 

（他住戸等火災時・

共用廊下） 

等級による 等級１  

２－４ 脱出対策 

（火災時） 

通常の歩行経路が使用できな

い場合の緊急的な脱出のため

の対策 

直通階段に直接

通ずるバルコニ

ー、隣戸に通ず

るバルコニー、

避難器具等 

 

２－５ 耐火等級 

(延焼のおそれのあ

る部分(開口部)) 

等級による 等級１  

２－６ 耐火等級 

(延焼のおそれのあ

る部分(開口部以

外)) 

等級による 等級１  

２．火災時の

安全に関す

ること 

２－７ 耐火等級 

(界壁及び界床) 

等級による 等級１  

３．劣化の軽

減に関する

こと 

３－１ 劣化対策等

級 

(構造躯体等) 

等級による 等級３ 公営住宅整備基

準による 

 



表示すべき事項 表示方法 説明する事項 備考 

４－１ 維持管理対

策等級 

（専用配管） 

等級による 等級２ 公営住宅整備基

準による 
４．維持管

理・更新への

配慮に関す

ること ４－２ 維持管理対

策等級 

（共用配管） 

等級による 等級２  

 ４－３ 更新対策 

（共用排水管） 

等級による（共用排水立管の設

置位置） 

等級及び左記事

項を明示 

 

 ４－４ 更新対策 

（住戸専用部） 

躯体天井高、住戸専用部の構造

躯体の壁又は柱の有無 

左記事項を明示  

５．温熱環境

に関するこ

と 

５－１ 省エネルギ

ー対策等級 

等級による 等級４ 公営住宅整備基

準による 

６－１ ホルムアル

デヒド対策 

(内装及び天井裏等) 

次のイからハまでのうち、該当

するものを明示する。この場合

において、ロを明示するとき

は、居室の内装の仕上げ及び居

室に係る天井裏等の下地材等

のそれぞれについて、ホルムア

ルデヒド発散等級を併せて明

示する。 

イ．製材等を使用する 

ロ．特定建材を使用する 

ハ．その他の建材を使用する 

等級３ 公営住宅整備基

準による 
６．空気環境

に関するこ

と 

６－２ 換気対策 次のイのａ又はｂのうち、該当

する居室の換気対策を明示し、

かつ、次のロのａからｃまでの

うち、便所、浴室及び台所のそ

れぞれについて、該当する局所

換気対策を明示する。この場合

において、イのｂを明示すると

きは、具体的な換気対策を併せ

て明示する。 

イ．居室の換気対策 

ａ．機械換気設備 

ｂ．その他 

ロ．局所換気対策 

ａ．機械換気設備 

ｂ．換気のできる窓 

ｃ．なし 

換気対策を明示  

 ６－３ 室内空気中

の化学物質の濃度等 

2.1.2(4)3) 化学物質の室内濃

度による 

左記事項を明示  

７－１ 単純開口率 単純開口率 左記事項を明示  ７．光・視環

境に関する

こと 

７－２ 方位別開口

比 

東面、南面、西面、北面及び真

上の各方位の開口比 

左記事項を明示  

８－１ 重量床衝撃

音対策 

等級による 等級２又は相当

スラブ厚 15 ㎝

以上 

公営住宅整備基

準による 

８－２ 軽量床衝撃

音対策 

対象としない   

８－３ 透過損失等

級(界壁) 

等級による 等級１  

８．音環境に

関すること 

８－４ 透過損失等

級（外壁開口部） 

等級による 等級２  



表示すべき事項 表示方法 説明する事項 備考 

９－１ 高齢者等配

慮対策等級 

（専用部分） 

等級による 等級３ 公営住宅整備基

準による 
９．高齢者等

への配慮に

関すること 

９－２ 高齢者等配

慮対策等級 

（共用部分） 

等級による 等級３  

10．防犯に関

すること 

10-1 開口部の侵入

防止対策 

開口部の区分に応じた外部か

らの侵入を防止するための対

策 

左記事項を明示  

 

※この一覧表に示す等級等は、品確法による評価方法基準における、本事業で表示すべき最低水準を示すも

のであって、遵守すべき法、令及び基準の最低水準を示すものではない。 

事業者の提案によっては、建築基準法、消防法他関係法令及び基準等により、本水準以上の内容を満足さ

せる必要がある。 


